УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь
ПРОТОКОЛ № 48
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2014 г.











 г. Кемерово
Председательствующий – Смолего В.Г.
Секретарь – Юхневич К.С.
Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела;

Зарипов А.А. – главный консультант технического отдела.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Холкина Л.А. – сотрудник ОАО «АЭЭ» - эксперт РЭК.
Повестка дня:
	№
	Вопрос

	
	

	1. 
	Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ЖД-сервис»

	2.
	Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада по индивидуальному проекту

	3.
	Об отсутствии отрицательных тарифных последствий, возникающих в результате заключения долгосрочного договора теплоснабжения между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ООО ПО «Химпром» по ценам, определяемым по соглашению сторон

	4.
	Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

	5.
	Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

	6.
	Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год

	7.
	Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Завод
железобетонных изделий» (г. Кемерово), на потребительском рынке г. Кемерово

	8.
	О внесении изменений  в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области


Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.
1. Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ЖД-сервис».

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:
В целях исполнения п.2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.13 № 252 «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Кемеровской области» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 № 289) региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ЖД-сервис», в соответствии с действующими Методическими рекомендациями и Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, утвержденными распоряжением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 12.01.2010 №2.

Предприятие обратилось в регулирующий орган за установлением тарифов впервые. В основу формирования заявленных тарифов регулирующим органом были положены плановые и фактические затраты 2013 г. организации, ранее эксплуатирующей рассматриваемую инфраструктуру железнодорожных путей необщего пользования - ООО Ж.Д. «Прогресс».

Физические объемные показатели приняты в расчет тарифов:

- по услуге перевозки грузов -  в размере среднегодовых объемов транспортных услуг по факту 2012-2014 гг. предыдущей организации;

- по услугам : работа локомотива и аренда ж/д путей – по предложению организации.

Объем необходимой валовой выручки рассчитан с учетом заявления предприятия на период с 01.09.2014 по 31.12.2015.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ООО «ЖД-сервис», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными  расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты по оплате труда приняты  на уровне плановых затрат 2013 года предыдущей организации с учетом индексов - ИПЦ Минэконоразвития РФ (на 2014 год - 106,7, на 2015 год – 105,1) в размере 13922,99 тыс.руб.  

2. Затраты по социальным отчислениям приняты в процентом отношении от фонда оплаты труда, предложенном предприятием.  в размере 2945,10 тыс.руб.

3. Расходы на приобретение материалов приняты на уровне плановых затрат 2013 года предыдущей организации с учетом индексов - ИЦП Минэконоразвития РФ (на 2014 год – 105,7, на 2015 год – 107,1) в размере 2375,01 тыс.руб

4. Затраты на капитальный ремонт приняты по предложению организации в размере 7592,0 тыс.руб., в том числе 1546,0 тыс.руб. согласно дополнительного заявления предприятия подтвержденные затраты по капитальному ремонту тепловоза (июнь 2014 года).

5. Затраты на топливо и смазочные материалы приняты по предложению предприятия  в размере 5204,0 тыс.руб.

5. Затраты на амортизационные отчисления приняты по предложению предприятия  в размере 937,0 тыс.руб.

6. Накладные расходы приняты на уровне плановых затрат 2013 года предыдущей организации с учетом индексов - ИЦП Минэконоразвития РФ (на 2014 год - 105,7, на 2015 год – 107,1) в размере 3384,39  тыс.руб.

Итого, общий размер необходимой валовой выручки на  период с 01.09.2014 по 31.12.2015 составил 36360 тыс.руб. 

Результаты анализа и расчет тарифов, предложенных к утверждению, изложен в приложении.

Предлагаемый к утверждению уровень тарифов составил:

1.1. Перевозка грузов:

1.1.1. ОАО «Кемеровская генерация» в размере 10,52 рублей
 за тонно-километр.

1.1.2. Прочие потребители в размере 12,97 рублей за тоннокилометр.

1.2. Работа локомотива в размере  1825,0  рублей за локомотивочас.

1.3. Аренда 1 км. железнодорожных путей необщего пользования в размере 22080,0  рублей в месяц.

Рост тарифов составил от 6,3 % до 7,3 %..

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ЖД-сервис» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
2. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложила:
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области рассмотрела представленные ООО «Центральная ТЭЦ» материалы для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада.

Согласно  п. 109 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307, рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. В настоящее время схема теплоснабжения г. Новокузнецк находится в стадии согласования. Кроме того, письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е отсутствие утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Таким образом, учитывая исчерпывающий перечень представленных материалов, эксперты провели экспертизу расчета платы за подключение.

Перечень представленных материалов

Исх. от 30.04.2014 №925:

1. Заявление об открытии дела об установлении платы за подключение  к тепловым сетям ООО «Центральная ТЭЦ» абонента ООО ХК «Новолекс»;

2. Пояснительная записка к расчету платы за подключение к тепловым сетям ООО «Центральная ТЭЦ» абонента ООО ХК «Новолекс»;

3. Копия заявки на подключение объекта ООО ХК «Новолекс»;

4. Схема расположения участка  объектов ООО ХК «Новолекс»;

5. Схема дороги от ООО «ЦТЭЦ» до места присоединения объектов ООО ХК «Новолекс»;

6. Данные по фактическому расходу сетевой воды на теплоисточнике ООО «Центральная ТЭЦ»;

7. Пояснительная записка по выполнению мероприятий по развитию (реконструкции)источника тепловой энергии ООО «Центральная ТЭЦ» для подключения объектов ООО ХК «Новолекс» в 2014г;

8. Копия порядка расчета сметной стоимости в текущие цены исх.№893 от 25.04.2014г;

9. Копия договора теплоснабжения в горячей воде №3258010/1520 от 01.11.2012 г с дополнительными соглашениями;

10. Коллективный договор ООО «ЦТЭЦ»;

11. Штатное расписание рабочих ООО «ЦТЭЦ» на 01.03.2014г;

12. Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих ООО «ЦТЭЦ» на 01.03.2014г;

13. Приказ № 100а от 28.02.2014г «Об утверждении положения об оплате труда и премировании работников ООО «Центральная ТЭЦ»;

14. Договор аренды автотранспортного средства без экипажа №465/74 от 01.04.2014г;

15. Приказ № 173 от 22.04.2014г «О введение в действие норм расхода топлива» с приложением;
Исх. от 30.05.2014 №1110:

16. Пояснительная записка к дополнительным материалам для установление тарифа за подключение к тепловым сетям ООО «Центральная ТЭЦ» для объектов ООО ХК «Новолекс» в 2014г;

17. Смета ЦТЭЦ.КВ.ТУ.2014.065 и ведомость дефектов;

18. Протокол № 19 от 25.03.14. заседания комиссии по закупкам ООО «Центральная ТЭЦ»;

19. Протокол № 41 от 22.04.14. заседания комиссии по закупкам ООО «Центральная ТЭЦ»;

20. Коммерческое предложение №152 от 09.10.2013;

21. Справка (выгрузка из программы Гранд-Смета) Расценка материалов по смете «Модернизация пучка бойлера БО-550»;

22. Анализ средней стоимости (СМР) аналогичных работ, выполняемых в 2013-2014гг;

23. Паспорт сосуда, работающего под давлением;

24. Расчет теплового баланса ООО «Центральная ТЭЦ»;

25. Установленная и располагаемая мощности ООО «Центральная ТЭЦ»;

26. Расчет полезного отпуска тепловой энергии ООО «Центральная ТЭЦ»;

27. Письмо МП ССК от 05.05.2014 № 02-1/1227;

28. Отопительный температурный график ООО «Центральная ТЭЦ».

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ООО «Центральная ТЭЦ» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» на разработку ТУ в сумме 6164,91 тыс. руб. Данные затраты включают стоимость работы:

Выезд на место подключения (1 час в обе стороны, расстояние 3,6 км) за 1 час работы: -  начальника бюро, инженера 1 кат, водителя 705,82 руб.

Подготовка технических условий заявителю  за 2ч.15 мин. з/пл. - начальника бюро, инженера 1 кат, начальника ПТО, главного инженера 607,69 руб.

Согласование проекта теплоснабжения подключаемого объекта за 17,15 часов з/пл. - начальника бюро, инженера 1 кат, начальника ПТО, главного инженера 3441,48 руб.

Проверка соответствия схемы подключение объекта согласованному проекту за 2ч. работы з/пл. начальника бюро, инженера 1 кат, водителя 1409,92 руб.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1861,80 тыс. руб. (30,2 %).

Расходы на автомобиль 303,29 руб.

Эксперты предлагают принять расходы предприятия по данной статье в сумме 8330 руб.

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения ставок платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада

В соответствии с представленными материалами для осуществления подключения к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада, планируется присоединить объект максимальной мощностью 7,68 Гкал/час (см. таблицу 1).

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО ХК «Новолекс» и техническими условиями на подключение от 27.05.2014 №1085а.

В соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, эксперты считают обоснованной  предлагаемую предприятием величину максимальной тепловой мощности заявителей.

Необходимо отметить, что при подключении строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада с максимальной тепловой мощностью 7,68 Гкал/час, ООО «Центральная ТЭЦ» не требуется присоединение к вышестоящей теплосетевой организации.

Подключенная договорная нагрузка потребителей (с учетом выданных технических условий) составляет 535,3 Гкал/час. Размер часовых тепловых потерь составляет 13,5 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ – 550,2 Гкал/час. В качестве подтверждения установленной мощности предприятием представлен расчет тепловой мощности и форма статистической отчетности №6-ТП за 2013 год. 

Таким образом, резерв тепловой мощности составляет 550,2-535,3-13,5 = 1,2 Гкал/час. 

В целях обеспечения подключения объекта ООО «Новолекс» с заявленной тепловой мощностью 7,68 Гкал/ч  и дальнейшего гарантированного теплоснабжения указанного объекта без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ООО «Центральная ТЭЦ», необходимо выполнить мероприятие «Повышение тепловой мощности бойлерной установки с использованием трубной системы из профилированных труб», направленная на реконструкцию бойлерной установки, в результате которой увеличиться существующая мощность на 20 %.

Таблица 1 

Перечень присоединяемых объектов

	№ п/п
	Заявитель
	Заявление 
	Объект
	Адрес
	Наименование теплоисточника
	Технические условия
	Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ООО ХК «Новолекс»
	№01-02-275/14 от 12.03.2014
	Объекты торговли
	 г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада 
	ООО «Центральная ТЭЦ»
	№ 1266 от 28.05.2012
	7,68

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2 

 Предложение по величине максимальной мощности

	№ п/п
	Заявитель
	Объект
	Адрес
	Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час
	Величина корректировки тепловой мощности, Гкал/час

	
	
	
	
	Предложение предприятия
	Предложение РЭК
	

	1
	ООО ХК «Новолекс»
	Объекты торговли
	 г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада 
	7,68
	7,68
	0,00

	ВСЕГО
	7,68
	7,68
	0,00


Физический объём необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение устанавливается для индивидуальных потребителей и предусматривает финансирование мероприятий по повышению тепловой мощности бойлерной установки с использованием трубной системы из профилированных труб (реконструкция пучка Бойлерной БО-550).

Согласно выданным техническим условиям точкой подключения является Т№102 (за АБК обжимного цеха).
Таким образом, по  мнению экспертов, финансирование и реализация мероприятий по повышению тепловой мощности бойлерной установки с использованием трубной системы из профилированных труб (реконструкция пучка Бойлерной БО-550) за счёт платы за подключение к тепловым сетям не противоречит требованиям действующего законодательства.

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения теплопотребляющих устройств строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ»

В соответствии с представленным расчётом необходимой валовой выручки и прилагаемым локальным сметным расчётом объём капитальных вложений для осуществления подключения теплопотребляющих устройств строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» составляет – 4687,34тыс. руб.:

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает принять объём капитальных вложений в соответствии с  предложением предприятия – 4687,34 тыс. руб.
Таблица 3

Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	4687,34
	4687,34
	0,00


Таблица 4

Справка об обоснованности объемов финансирования мероприятий по подключению заявителей к системе теплоснабжения  ООО «Центральная ТЭЦ»

	Наименование строек, объектов, видов работ
	Цели реализации мероприятия
	Предложение предприятия
	документы подтверждающие стоимость
	Предложение РЭК тыс.руб.
	Величина корректировки, тыс. руб.

	Повышение тепловой мощности бойлерной установки с использованием трубной системы из профилированных труб (реконструкция пучка Бойлерной БО-550)
	Подключение строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада
	4687,34
	ПЗ, рабочая документация тепловую сеть, сметы на выполнение работ
	4687,34
	0,00

	ВСЕГО
	4687,34
	
	4687,34
	0,00


По итогам анализа представленного ООО «Центральная ТЭЦ» расчёта платы за подключение к системе теплоснабжения, а также мнения Прокуратуры Кемеровской, области изложенных в письмах от 13.07.2012г №22/1-4-12 и от 16.07.2012 №7/3-37-2012, экспертная группа предлагает Правлению РЭК:

1. Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению индивидуальных потребителей к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» в размере 4687,34 тыс. руб.;

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ», определённую с учётом величины присоединяемой мощности 7,68 Гкал/час, в размере 610 330,73 руб./Гкал. в час.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» строящихся объектов торговли, расположенных по адресу г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, ул. Рябоконева, участок 8-го лесного склада по индивидуальному проекту согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
3. Об отсутствии отрицательных тарифных последствий, возникающих в результате заключения долгосрочного договора теплоснабжения между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ООО ПО «Химпром» по ценам, определяемым по соглашению сторон.
Докладчик (Холкина Л.А.) доложила:
В РЭК Кемеровской области письмом от 29.07.2014г. №103-2776/14 обратилось Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания», которое на основании ст.10 федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», п.105 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также в соответствии с приказом ФСТ России от 22 февраля 2013г. №43 «Об утверждении Правил подготовки и предоставления заключения об отсутствии отрицательных последствий, возникающих в результате заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определяемым по соглашению сторон» подготовило и представило пакет документов, заверенных надлежащим образом, для получения заключения РЭК Кемеровской области об отсутствии отрицательных последствий, возникающих в результате заключения нерегулируемого долгосрочного договора №1316 т/з от 28 июля 2014 года Теплоснабжения (поставки тепловой энергии в паре) между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ООО ПО «Химпром».

К обращению приобщены следующие документы:

1. Заявка на получение технических условий для технологического присоединения тепловых энергоустановок ООО ПО «Химпром» к тепловым сетям ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» с общей дополнительной нагрузкой  по пару Р=29 кг/см2 в объеме 20 Гкал/час или 160 тыс. Гкал.

2. Реестр присоединенных договорных нагрузок потребителя к тепловым сетям источника тепловой энергии в виде пояснительных записок с приложением актов приемки законченного строительством объектов приемочной комиссией:

А) Выпарная система №2 в корпусе 13 цеха № 4-13;

Б) Теплообменник ст. Д=1130 в корпусе №512 цеха ПВСиК.

3. Заверенные инвентарные карточки учета объектов основных средств, подтверждающие срок введения в действие котлоагрегата ТП-87 (станционный №11) 01.12.1972 года и трубопровода стационарного высокого давления со сроком ввода в эксплуатацию 01.12.1977г.

4. Проект нерегулируемого долгосрочного договора №1316т/з от 28 июля 2014 года Теплоснабжения (поставки тепловой энергии в паре) между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ООО ПО «Химпром», содержащий информацию о договорной цене и объемах поставки тепловой энергии в паре. 

5. Технические условия, акт осуществления технологического присоединения, подтверждение наличия технологической возможности снабжения тепловой энергии в виде пара от источников тепловой энергии (ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»), с введенным в эксплуатацию котлоагрегатом и стационарным трубопроводом высокого давления до 01 января 2010 года.

РЭК Кемеровской области, проанализировав полученные материалы на их достаточность и достоверность, проведя сравнение объемов тепловой энергии, отпускаемой ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в сеть, в соответствии с утвержденным сводным прогнозным балансом электрической и тепловой энергии на 2014 год от 30.10.2013 №194-э/1, в целом, по станции 2 170,174 тыс. Гкал, том числе:

- горячая вода                                   1 171,235 тыс. Гкал;

- пар от 2,5 до 7,0 кг/см2                  412,897 тыс. Гкал;

- пар от 7,0 до 13,0 кг/см2                307,07 тыс. Гкал;

- пар свыше 13,0 кг/см2                    193,545 тыс. Гкал;

- острый и редуцированный пар       85,427 тыс. Гкал.

Дополнительное количество тепловой энергии в виде пара Р=29 кг/см2, в соответствии с проектом нерегулируемого договора от 28.07.2014г. №1316т/з, сформировано на уровне 160 тыс. Гкал, что от общего отпуска тепловой энергии станцией в сеть составляет 7,37%, а отпуск пара свыше 13 кг/см2 увеличивается на 82,7%.

В соответствии с тарифным меню (приложение№1 к постановлению РЭК Кемеровской области от 20.12.2013г. № 566) тариф на тепловую энергию в виде пара свыше 13 кг/см2 с 01 июля 2014 года установлен на уровне 647,74 руб./Гкал.

По представленным расчетам предприятия цена, принимаемая при заключении договора, сформирована на уровне 393,3 руб./Гкал (без НДС).
В необходимую валовую выручку отпуска дополнительных 160 тыс. Гкал включены затраты на приобретение топлива, исходной воды, реагентов, стоимость услуг производственного характера, стоимость тех перевооружения, стоимость ремонтных работ, затраты на природоохранные мероприятия и др. 

Расчетная годовая НВВ 2014 года сложилась на уровне 64 446 тыс. руб.

По условиям договора срок его действия распространяется с 01 августа 2014 года по 31 июля 2017 года. В период с 2015 по 2017 годы затраты увеличены на индекс потребительских цен, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ, опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ 20 мая 2014 года. 

С учетом индекса потребительских цен на 2015 год в размере 5,1%,

расчетная годовая НВВ 2015 года сложилась на уровне 72 295 тыс. руб., 

с расчетным тарифом  441,19 руб./Гкал

С учетом индекса потребительских цен на 2016 год в размере 4,7%,

расчетная годовая НВВ 2016 года сложилась на уровне 75 341 тыс. руб.,

с расчетным тарифом  459,78 руб./Гкал

С учетом индекса потребительских цен на 2017 год в размере 4,4%,

расчетная годовая НВВ 2017 года сложилась на уровне 74 343 тыс. руб.,

с расчетным тарифом  453,69 руб./Гкал.

Таким образом, расчетные тарифы на пар Р=29 кг/см2 по заключаемому договору на 2014 год и последующие годы долгосрочного периода (2015-2017 гг.) меньше установленного на 2014 год тарифа на пар свыше 13 кг/см2 (647,74 руб./Гкал).
Расчет единого тарифа, определенного без учета приобретения объема тепловой энергии, производимого источником тепловой энергии, в отношении которого заключается рассматриваемый договор, произведен при утверждении тарифа на 2014 год, поскольку объем, участвующий в договоре, - дополнительный, не задействован при регулировании 2014 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

В соответствии с вышеизложенным, отрицательные тарифные последствия для потребителей в зоне деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ») в г. Кемерово, в результате заключения нерегулируемого долгосрочного договора №1316т/з от 28 июля 2014 года Теплоснабжения (поставки тепловой энергии в паре) между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ООО ПО «Химпром», отсутствуют.

Голосовали: ЗА – единогласно.
4. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложила:
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г.

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	МУП ПМР «Тепломир»  (Прокопьевский район)
	Уголь
	2,981
	2,621
	0,36

	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский)
	Уголь
	4,630
	3,507
	1,123

	ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово)
	Дизельное топливо
	0,125
	0,063
	0,062

	ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)
	Уголь
	1,103
	0,951
	0,152

	ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово)
	Дизельное топливо
	0,04
	0,03
	0,01

	МКП «ЖКХ» 

г. Топки

(узел теплоснабжения

 г. Топки)
	Уголь
	0,5104
	0,4329
	0,0775

	
	Дизельное топливо
	0,3029
	0,3029
	0,000

	МКП «ЖКХ» 

г. Топки

(узел теплоснабжения

 Топкинский район)
	Уголь
	3,5063
	3,0041
	0,5022

	
	Дизельное топливо
	
	
	

	МУП «ПТХ» 

 г. Прокопьевск,

Кемеровская область
	Каменный уголь
	29,23
	22,1556
	7,0744

	ОАО «Теплоэнерго» 

(без узла нагрузки 

ж.р. Лесная Поляна)

 г. Кемерово
	Каменный уголь
	1,2769
	1,1027
	0,1742

	
	Дизельное 

топливо
	1,6224
	0,8516
	0,7708

	ОАО «Теплоэнерго» (узел теплоснабжения ж. р. Лесная Поляна)

 г. Кемерово,

Кемеровская область
	Дизельное топливо
	0,0983
	0,0842
	0,0141

	ООО «ТВК»

Кемеровская область,

 г. Белово,

пгт. Грамотеино
	Каменный уголь
	10,0303
	8,6847
	1,3456

	ООО «Теплоснаб»

 (г. Мыски)
	Уголь
	10,5032
	8,9965
	1,5067

	ООО «Теплоснабжение»

Кемеровская область,

г. Белово
	Каменный

уголь
	4,5639
	3,4999
	1,0640

	ООО «Технотрейд» 

(г. Ленинск-Кузнецкий) 
	Уголь
	0,834
	0,722
	0,112

	ООО «Ук и ТС»

г. Гурьевск
	Уголь
	3,9766
	3,4280
	0,5486

	ООО «ЭК»  г. Белово,

Кемеровская область

(узел теплоснабжения пгт. Бачатский)
	Уголь
	7,855
	6,754
	1,101

	 ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово,

Кемеровская область

(узел теплоснабжения пгт. Краснобродский)
	Уголь
	5,400
	4,649
	0,751


Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
5. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложила:
ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	133,539
	132,699
	127,362
	140,267

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	131,343
	130,583
	121,620
	127,110

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	195,3
	196,0
	198,2
	198,1

	Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	3,500
	-

	Затраты тепловой энергии связанные со срезкой, тыс.Гкал
	-
	-
	-
	10,739

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	2,196 

1,65
	2,116

1,60
	2,242

1,76
	2,418

1,87

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	198,6
	199,2
	201,8
	201,8

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	133,539
	132,699
	127,362
	140,267

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	131,343
	130,583
	121,620
	127,110

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, 

кг у. т./Гкал
	195,3
	196,0
	198,2
	198,1

	Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	3,500
	-

	Затраты тепловой энергии связанные со срезкой, тыс.Гкал
	-
	-
	-
	10,739

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	2,196 

1,65
	2,116

1,60
	2,242

1,76
	2,418

1,87

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	198,6
	199,2
	201,8
	201,8


Примечание: 
По узлу теплоснабжения пгт Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» произошли следующие изменения в 2015 г.: 

· производство тепловой энергии должно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 12,905 тыс. Гкал, так как в 2015 г. планируется увеличение реализации тепловой энергии потребителям и на 2015 г. энергоснабжающая организация предоставила расчет затрат тепловой энергии связанное по температурному графику со срезкой.  

·  отпуск тепловой энергии увеличится на 1,989 тыс. Гкал по сравнению с 2014 г. за счет увеличения производства тепловой энергии.
· расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии должен увеличиться по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 176 Гкал. 
· нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии по сравнению с 2014 г. остался без изменения.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	 ООО «ЭнергоКомпания»  г. Белово 

(узел теплоснабжения пгт. Бачатский)

Топливо - каменный уголь
	 
	201,8


МКП «ЖКХ» (г. Топки)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	181,694
	181,323
	182,536

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	176,484
	176,190
	177,359

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	5,210
	5,133
	5,177

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	н/д
	2,87
	2,83
	2,84

	по видам топлива

	природный газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	175,076
	174,649
	175,766

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	170,217
	169,873
	170,954

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	159,8
	160,0
	159,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	н/д
	4,859
	4,776
	4,812

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, /%
	н/д
	2,78
	2,73
	2,74

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	н/д
	164,4
	164,5
	164,4

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	6,618
	6,674
	6,769

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	6,267
	6,317
	6,404

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	232,5
	232,3
	219,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	0,351
	0,357
	0,365

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	н/д
	5,30
	5,35
	5,39

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	н/д
	245,5
	245,4
	232,5


Примечание:


МКП «ЖКХ» г. Топки образовалось в сентябре 2012 г. Предприятие МКП «ЖКХ»   г. Топки в ноябре 2012 г. приняло в аренду от МУП «Многоотраслевое Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Топки 8, ранее находящихся в аренде  ООО «Топкинский водоканал».  Поэтому фактические показатели за 2012 г. отсутствуют. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

по узлу теплоснабжения г. Топки 
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МКП «ЖКХ» г. Топки

(узел теплоснабжения г. Топки)
          Топливо:    каменный уголь

                              природный газ
	
	232,5

164,4


МКП «ЖКХ» (г. Топки)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	41,310
	43,636
	41,021

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	40,346
	42,645
	40,040

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	0,964
	1,104
	0,991

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	н/д
	2,33
	2,67
	2,27

	по видам топлива

	природный газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	41,310
	43,636
	41,021

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	н/д
	40,346
	42,645
	40,040

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	224,4
	223,9
	223,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	0,964
	1,104
	0,991

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	н/д
	2,33
	2,67
	2,27

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	н/д
	229,8
	229,1
	229,4


Примечание:


МКП «ЖКХ» г. Топки образовалось в сентябре 2012 г. Предприятие МКП «ЖКХ»   г. Топки в ноябре 2012 г. передано в аренду от МУП «Многоотраслевое Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Топки 8 котельных, ранее находящихся в аренде  ООО «РК ЖКУ Топкинского района».  В связи с этим фактические показатели за 2012 г. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

по узлу теплоснабжения Топкинский район 
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МКП «ЖКХ» г. Топки

(узел теплоснабжения Топкинский район)
          Топливо:    каменный уголь

                              природный газ

                              дизельное топливо
	
	229,4




МУП ПМР «Тепломир»  (Прокопьевский район)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	*
	33,617
	33,617
	38,503

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	*
	32,090
	32,090
	36,864

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	*
	206,16
	206,16
	205,63

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	*
	1,5263
	1,5263
	1,636

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	*
	4,76
	4,76
	4,43

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	216,69
	216,69
	215,32

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	*
	33,617
	33,617
	38,503

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	*
	32,090
	32,090
	36,864

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	*
	206,16
	206,16
	205,63

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	*
	1,5263
	1,5263
	1,636

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	*
	4,76
	4,76
	4,43

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	216,69
	216,69
	215,32


* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МУП ПМР «Тепломир»  (Прокопьевский район)
	 
	215,32


МУП «ПТХ» (г. Прокопьевск)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	факт
	факт
	план
	расчет

	По организации (в целом)

	Производство тепловой энергии,

тыс. Гкал
	360,324
	314,501
	359,143
	329,155

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	356,067
	310,803
	355,037
	325,176

	Средневзвешенный норматив удельного расхода на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	224,2
	223,6
	216,2
	216,4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал

%
	4,257
	3,698
	4,106
	3,98

	
	1,18
	1,18
	1,14
	1,21

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 

кг у.т./Гкал
	226,9
	226,3
	218,7
	219,0


Примечание: 
· Производство тепловой энергии уменьшится, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., на 29,988 тыс. Гкал
· Отпуск тепловой энергии уменьшится, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., на 29,861 тыс. Гкал, в связи с снижением реализации тепловой энергии потребителям.

· Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии увеличится, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., на 0,2 кг.у.т./Гкал. 
· Расход тепловой энергии на собственные нужды уменьшится, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., на 0,126 тыс. Гкал. Расход тепловой энергии в процентном соотношении незначительно увеличится из-за установки баков-аккумуляторов горячей воды на ряде котельных.
· Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию должен увеличится, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., на 0,3 кг.у.т./Гкал. Изменения связаны с перераспределением нагрузок котлоагрегатов. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую            и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МУП «ПТХ» г. Прокопьевск
	
	

	Топливо - газ
	-
	-

	Топливо – каменный уголь
	-
	219,0

	Топливо - дизельное топливо
	-
	-


ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	341,277
	303,642
	292,365
	309,029

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	329,363
	292,822
	281,297
	297,986

	Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал
	2,023
	2,008
	2,423
	2,396

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	9,891

2,90
	8,812

2,90
	8,645

2,96
	8,647

2,80 

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	280,609
	278,039
	271,815
	289,658

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	270,700
	268,213
	261,557
	279,333

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии,

 кг у.т./Гкал 
	157,3
	157,0
	   156,7
	    156,8

	Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал
	2,023
	2,008
	2,423
	2,396

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	7,886

2,81
	7,818

2,81
	7,835

2,88
	7,929

2,74

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
	161,8
	161,5
	161,4
	161,2

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	59,415
	24,495
	19,550
	18,289

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	57,428
	23,517
	18,755
	17,586

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал
	206,4
	221,0
	222,1
	220,7

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,987

3,34
	0,978

3,99
	0,795

4,07
	0,703

3,84

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	213,5
	230,2
	231,5
	229,6

	     дизельное топливо

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	0,545
	0,406
	0,386
	0,468

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	0,542
	0,403
	0,383
	0,465

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал
	179,9
	180,5
	181,9
	181,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,003

0,55
	0,003

0,74
	0,003

0,78
	0,003

0,64

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	180,7
	182,0
	183,4
	183,3

	источники тепловой энергии, работающие на электроэнергии

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	0,708
	0,702
	0,614
	0,614

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	0,693
	0,689
	0,602
	0,602

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,015 

2,12
	0,013 

1,85
	0,012

1,95
	0,012

1,95


Примечание: 

●  Производство тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово в 2015 г. должно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 16,664 тыс. Гкал, так как в 2015 г. планируется увеличение реализации тепловой энергии потребителям.    

· Производство тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово в 2015 г. должно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 16,664 тыс. Гкал, так как в 2015 г. планируется увеличение реализации тепловой энергии потребителям.    

· В 2014 г. источники тепловой энергии № 2,22,41,42,63 перевели на природный газ, поэтому производство тепловой энергии источников тепловой энергии, работающих на каменном угле, в 2015 г. уменьшится на 1,261 тыс. Гкал по сравнению с 2014 г. 
· Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии в 2015 г. уменьшится на 1,9 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 г.  На источниках тепловой энергии № 5,17,19,24,25,43,47,54 плановая нагрузка котлов повысится с 15-24 % до 40-65 %.  Следовательно, индивидуальная норма расхода каменного угля при производстве тепловой энергии снизится с 231,5 до 229,6 кг у.т./Гкал. 
· Нормативный удельный расход топлива (природный газ) при производстве тепловой энергии в 2015 г. уменьшится на 0,1 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 г., в связи с переводом источников тепловой энергии № 2, 22, 41, 42, 63 с каменного угля на природный газ. Индивидуальная норма расхода природного газа для источников тепловой энергии № 2,22,41,42,63 составляет 154,7-156,0 кг у.т./Гкал. 
· Нормативный удельный расход топлива (дизельное топливо) при производстве тепловой энергии в 2014 г. уменьшится на 0,1 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 г. из-за увеличения реализации тепловой энергии потребителям. Плановая нагрузка котла Compact CA-200 повысится с 16,5-45 % до 30-50%. Следовательно, индивидуальная норма расхода дизельного топлива при производстве тепловой энергии снизится с 183,4 до 183,3 кг у.т./Гкал. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую            и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	ОАО «Теплоэнерго» (без учета нагрузки ж.р. Лесная Поляна) г. Кемерово
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	Топливо - газ
	-
	161,2

	Топливо – каменный уголь
	-
	229,6

	Топливо - дизельное топливо
	-
	183,3


ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (узел теплоснабжения ж. р. Лесная Поляна).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	-
	-
	5,528
	5,522

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	-
	-
	5,474
	5,474

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	-
	-
	0,054

0,98
	0,048

0,87 

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	-
	-
	5,528
	5,522

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	-
	-
	5,474
	5,474

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии,

 кг у.т./Гкал 
	-
	-
	   156,8
	    157,6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	-
	-
	0,054

0,98
	0,048

0,87

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
	-
	-
	158,3
	159,0


Примечание: 

ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово арендовало с 01.12.2013 г. (договор аренды № 13/537 от 05.11.2013 г.) котельные № 6, 7, 8, МЭС ж. р. Лесная Поляна, поэтому данные за 2012-2013 гг. отсутствуют. 

· Производство тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово (узел теплоснабжения ж. р. Лесная Поляна) в 2015 г. должно незначительно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 6 Гкал.     

· Отпуск тепловой энергии потребителям от источников тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово (узел теплоснабжения ж. р. Лесная Поляна) в 2015 г. останется без изменения. 
· Расход тепловой энергии на собственные нужды источниками тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово (узел теплоснабжения ж. р. Лесная Поляна) в 2015 г. должен незначительно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 6 Гкал, из-за уменьшения расхода тепловой энергии на отопление зданий котельных, в связи с изменениями температуры наружного воздуха (предоставлена справка от Кемеровский ЦГМС (филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС») за последние 5 лет).       

· Нормативный удельный расход топлива (природный газ) на отпущенную тепловую энергию в 2015 г. должен увеличиться на 0,7 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 г., в связи с проведением режимно-наладочных испытаний на котельной МЭС (режимная карта от 20.02.2014 г.). 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую            и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ОАО «Теплоэнерго» (узел теплоснабжения ж. р. Лесная Поляна) г. Кемерово

	Топливо - газ
	-
	159,0

	Топливо – каменный уголь
	-
	-

	Топливо - дизельное топливо
	-
	-


ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская»
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	134,04
	134,94
	130,34
	123,51

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	128,50
	130,56
	126,06
	119,17

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	181,24
	182,93
	183,07
	183,24

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	5,54
	4,39
	4,27
	4,33

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	4,14
	3,25
	3,28
	3,51

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	189,06
	189,07
	189,28
	189,90

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	134,04
	134,94
	130,34
	123,51

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	128,50
	130,56
	126,06
	119,17

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	181,24
	182,93
	183,07
	183,24

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	5,54
	4,39
	4,27
	4,33

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	4,14
	3,25
	3,28
	3,51

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	189,06
	189,07
	189,28
	189,90


* Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию на 0,62 кг у.т./Гкал  (относительно норматива утвержденного на 2014 год) обусловлено, снижением полезного отпуска тепловой энергии, и как следствие, снижением рабочей нагрузки котлов.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский)
	 
	189,90


ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	21,81
	21,67
	22,00
	20,71

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	21,13
	21,13
	21,32
	19,96

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	154,06
	154,87
	153,96
	155,89

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,68
	0,54
	0,67
	0,75

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	3,10
	2,49
	3,06
	3,60

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	158,99
	158,82
	158,82
	161,71

	по видам топлива

	газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	21,81
	21,67
	22,00
	20,71

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	21,13
	21,13
	21,32
	19,96

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	154,06
	154,87
	153,96
	155,89

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,68
	0,54
	0,67
	0,75

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	3,10
	2,49
	3,06
	3,60

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	158,99
	158,82
	158,82
	161,71


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово)
	 
	161,712


ООО «ТВК» (г. Белово)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	72,693
	78,720
	135,267
	143,121

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	71,072
	77,052
	132,593
	140,612

	Расход тепловой энергии на производственные  нужды, тыс. Гкал
	0,535
	0,535
	1,196
	0,994

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,086

1,49
	1,133

1,44
	1,478

1,09
	1,515

1,06

	по видам топлива

	        Каменный уголь 

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	72,693
	78,720
	135,267
	143,121

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	71,072
	77,052
	132,593
	140,612

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии,

 кг у.т./Гкал 
	182,9
	185,3
	186,0
	187,2

	Расход тепловой энергии на производственные  нужды, тыс. Гкал/% 
	0,535
	0,535
	1,196
	0,994

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,086

1,49
	1,133

1,44
	1,478

1,09
	1,515

1,06

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
	185,7
	188,0
	188,1
	189,2


Примечание: 
· планируется увеличение реализации тепловой энергии потребителям.    

· Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной увеличится на 37 Гкал. 
· Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии увеличится на 1,2 кг у.т./Гкал, в связи с запланированным увеличением производства тепловой энергии.  
· Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию  увеличится на 1,1 кг у.т./Гкал в связи с перераспределением нагрузок между котлоагрегатами. В связи с увеличением производства тепловой энергии, нагрузка котла КВТС 20/150 № 2 с 87% возрастет до 90.5%.  Согласно режимной карты от 16.03.2012 г. индивидуальная норма расхода топлива (каменный уголь) составляет: 
87% нагрузка котла - 185,7 кг у.т./Гкал; 

90,5% нагрузка котла  – 188,5 кг у.т./Гкал. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую            и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино
Топливо - каменный уголь
	-
	189,2


ООО «Теплоснаб» (г. Мыски)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	160,099
	150,800
	130,266
	121,883

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	155,649
	143,155
	122,405
	117,271

	Производственные нужды, тыс. Гкал
	
	0,918
	0,918
	0,665

	Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал
	
	3,391
	2,775
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	177,1
	178,2
	177,4
	174,4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	4,45
	4,255
	4,168
	3,947

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	2,8
	2,89
	3,27
	3,24

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	182,2
	183,5
	183,4
	183,3

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	160,099
	150,800
	130,266
	121,883

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	155,649
	143,155
	122,405
	117,271

	Производственные нужды, тыс. Гкал
	
	0,918
	0,918
	0,665

	Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал
	
	3,391
	2,775
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	177,1
	178,2
	177,4
	174,4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал
	4,45
	4,255
	4,168
	3,947

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	2,8
	2,89
	3,27
	3,24

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	182,2
	183,5
	183,4
	183,3


    Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,1 кг.у.т./Гкал. Уменьшение произошло за счет уменьшения расхода тепловой энергии на собственные нужды.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Теплоснаб» (г. Мыски)
	 
	183,3


ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	83,248
	81,900
	81,765
	81,685

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	81,477
	80,005
	79,839
	79,760

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,771

2,13
	1,895

2,31
	1,926

2,36
	1,925

2,36

	по видам топлива

	        Каменный уголь 

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	83,248
	81,900
	81,765
	81,685

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	81,477
	80,005
	79,839
	79,760

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии,

 кг у.т./Гкал 
	171,1
	171,1
	176,1
	176,1

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,771

2,13
	1,895

2,31
	1,926

2,36
	1,925

2,36

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
	174,8
	175,2
	180,3
	180,4


Примечание: 

● Производство тепловой энергии источником тепловой энергии ООО «Теплоснабжение» г. Белово в 2015 г. должно незначительно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 80 Гкал.  

● Отпуск тепловой энергии в сеть от источника тепловой энергии ООО «Теплоснабжение» г. Белово в 2015 г. должен незначительно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 79 Гкал, в связи с запланированным снижением производства тепловой энергии. 

● Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии ООО «Теплоснабжение» г. Белово в 2015 г. остался без измене-ния.   
● Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии ООО «Теплоснабжение» г. Белово в 2015 г. практически остался без изменения.  
● Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) на отпуск тепловой энергии в 2015 г. должен увеличиться на 0,1 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 г., в связи с перераспределением нагрузок между котлоагрегатами. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую            и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Теплоснабжение» г. Белово 

Топливо - каменный уголь
	-
	180,4


ООО «Технотрейд» (далее – Предприятие)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	9,65
	9,65
	9,72
	9,60

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	9,36
	9,36
	9,43
	9,30

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	215,72
	218,12
	220,05
	220,99

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	%
	3,03
	3,03
	3,02
	3,07

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	222,46
	224,93
	226,89
	227,40

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	9,65
	9,65
	9,72
	9,60

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	9,36
	9,36
	9,43
	9,30

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	215,72
	218,12
	220,05
	220,99

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	%
	3,03
	3,03
	3,02
	3,07

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	222,46
	224,93
	226,89
	227,40

	*Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию на 0,55 кг у.т./Гкал  (относительно норматива утвержденного на 2014 год) обусловлено, увеличением расхода на собственные нужды котельной, в части расхода тепла на нужды ХВО.

	


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) 
	 
	227,40


ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	55,732
	59,921
	54,267
	56,557

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	54,918
	59,074
	53,448
	55,731

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	183,6
	184,0
	183,3
	183,4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,813
	0,847
	0,819
	0,825

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	1,46
	1,41
	1,51
	1,46

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	186,3
	186,6
	186,1
	186,1

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	55,732
	59,921
	54,267
	56,557

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	54,918
	59,074
	53,448
	55,731

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	183,6
	184,0
	183,3
	183,4


	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал
	0,813
	0,847
	0,819
	0,825

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	1,46
	1,41
	1,51
	1,46

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	186,3
	186,6
	186,1
	186,1


По результатам поверочного расчета и экспертизы:

· Производство тепловой энергии должно увеличатся, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 2,290 тыс. Гкал.

· Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии должен увеличатся, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,1 кг.у.т./Гкал. Увеличение связано с перераспределением нагрузки между котлоагрегатами.

· Расход тепловой энергии на собственные нужды должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,006 тыс. Гкал, за счет увеличения производства тепловой энергии.
· Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию остался на прежнем уровне, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. 186,1кг у.т. /Гкал

Нормативное значение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения ООО «УК иТС» составляет 186,1 кг у.т. /Гкал

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «УК и ТС» г. Гурьевск
	 
	186,1


ООО «ЭК» (г. Белово)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	102,805
	96,687
	89,186
	100,067

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	101,289
	95,104
	87,430
	88,508

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	181,4
	181,5
	182,5
	183,7

	Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	0,107
	0,136
	-

	Затраты тепловой энергии связанные со срезкой, тыс.Гкал
	-
	-
	-
	9,950

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,516

1,50
	1,476

1,53
	1,620

1,82
	1,609

1,79

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	184,2
	184,5
	185,9
	187,0

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	102,805
	96,687
	89,186
	100,067

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	101,289
	95,104
	87,430
	88,508

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, 

кг у. т./Гкал
	181,4
	181,5
	182,5
	183,7


	Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал
	н/д
	0,107
	0,136
	-

	Затраты тепловой энергии связанные со срезкой, тыс.Гкал
	-
	-
	-
	9,950

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,516

1,50
	1,476

1,53
	1,620

1,82
	1,609

1,79

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	184,2
	184,5
	185,9
	187,0


По узлу теплоснабжения пгт. Краснобродский ООО «ЭнергоКомпания» на период регулирования (2015 г.):

· производство тепловой энергии должно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 10,881 тыс. Гкал, так как в 2015 г. планируется увеличение реализации тепловой энергии потребителям и на 2015 г. энергоснабжающая организация предоставила расчет затрат тепловой энергии связанное по температурному графику со срезкой.        

· расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии должен незначительно уменьшиться по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 11 Гкал.
· отпуск тепловой энергии от котельной ПСХ-1 увеличится на 1,080 тыс. Гкал по сравнению с 2014 г. за счет увеличения производства тепловой энергии. 
· нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии увеличится на 1,1 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 г. из-за перераспределения теплоснабжения между котлоагрегатами. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	 ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово

(узел теплоснабжения пгт. Краснобродский)

Топливо - каменный уголь
	 
	187,0


ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	2,30822
	2,30822
	2,30822
	2,5941

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	2,30822
	2,30822
	2,30822
	2,5016

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	213,2
	213,2
	213,2
	242,1

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0,0925

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	0
	0
	0
	3,57

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	213,2
	213,2
	213,2
	249,95*

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	16,13
	13,73
	13,71
	13,97

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	15,44
	13,17
	13,17
	13,44

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	218,00
	219,44
	219,28
	219,77

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,69
	0,56
	0,54
	0,53

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	4,29
	4,07
	3,91
	3,82

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	227,77
	228,74
	228,22
	228,51



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)
	 
	228,506


ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	14,01
	14,01
	13,02
	9,67

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	14,74
	14,74
	12,73
	9,40

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,86
	157,86
	161,02
	161,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,38
	0,38
	0,28
	0,26

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	2,74
	2,74
	2,19
	2,71

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	162,30
	162,30
	164,62
	165,50

	по видам топлива

	Газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	14,01
	14,01
	13,02
	9,67

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	14,74
	14,74
	12,73
	9,40

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,86
	157,86
	161,02
	161,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,38
	0,38
	0,28
	0,26

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	2,74
	2,74
	2,19
	2,71

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	162,30
	162,30
	164,62
	165,50


* увеличение норматива обусловлено снижением полезного отпуска на сторону и, как следствие, снижением плановой загрузки котлов.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год
	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово)
	 
	165,503


Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
6. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложила:
МКП «СЖКХ г. Топки»
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭАС»:

Потери теплоносителя – 23518,143 м.куб., в том числе потери теплоносителя в тепловых сетях 23518,143 м.куб., потери теплоносителя в паропроводах 0,000 м.куб., потери теплоносителя в конденсатопроводах 0,000 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 20,721 тыс. Гкал, в том числе потери тепловой энергии в тепловых сетях 20,721 тыс. Гкал, потери тепловой энергии в паропроводах 0,000 тыс. Гкал, потери тепловой энергии в конденсатопроводах 0,000 тыс. Гкал.

В связи с тем, что на балансе предприятия не имеется ЦТП и ПНС, затраты электрической энергии на передачу теплоносителя не рассчитывались.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№ пп.
	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	23549,21
	23549,221
	23518,143

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	1066
	1066
	1066

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	2211,05
	2211,05
	2206,51

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	     конденсат
	
	
	
	

	
	     вода
	н/д
	0,2524
	0,2524
	0,2519

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	20,722
	20,722
	20,721

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	8666,47
	8666,47
	8666,47

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	176,484
	176,297
	177,359

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	62,830
	62,573
	62,447

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	2,3912
	2,3912
	2,3911

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	11,74
	11,75
	11,68

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	
	
	
	

	3.1
	количество, ед:
	

	
	          ПНС
	
	
	
	

	
	          ЦТП
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:


МКП «ЖКХ» г. Топки образовалось в сентябре 2012 г. Предприятие МКП «ЖКХ»   г. Топки в ноябре 2012 г. приняло в аренду от МУП «Многоотраслевое Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Топки 8, ранее находящихся в аренде  ООО «Топкинский водоканал».  Поэтому фактические показатели за 2012 г. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год по узлу теплоснабжения г. Топки

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т (м3)
	потери 

тепловой энергии,

Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВтч

	МКП «ЖКХ» 

г. Топки

(узел теплоснабжения г. Топки)
	Теплоноситель - пар

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - вода

	
	23518,143
	20720,587
	


МКП «СЖКХ г. Топки»
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭАС»:

Потери теплоносителя – 23518,143 м.куб., в том числе потери теплоносителя в тепловых сетях 23518,143 м.куб., потери теплоносителя в паропроводах 0,000 м.куб., потери теплоносителя в конденсатопроводах 0,000 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 20,721 тыс. Гкал, в том числе потери тепловой энергии в тепловых сетях 20,721 тыс. Гкал, потери тепловой энергии в паропроводах 0,000 тыс. Гкал, потери тепловой энергии в конденсатопроводах 0,000 тыс. Гкал.

В связи с тем, что на балансе предприятия не имеется ЦТП и ПНС, затраты электрической энергии на передачу теплоносителя не рассчитывались.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№ пп.
	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	5953,04
	5953,04
	5953,04

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	270
	270
	270

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	2204,83
	2204,83
	2204,83

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	     конденсат
	
	
	
	

	
	     вода
	н/д
	0,2518
	0,2518
	0,2518

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	7,632
	7,632
	7,632

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	3320,78
	3320,78
	3320,78

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	40,346
	42,645
	40,036

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	14,870
	15,637
	14,719

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	2,30
	2,30
	2,30

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	н/д
	18,92
	17,90
	19,06

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	
	
	
	

	3.1
	количество, ед:
	

	
	          ПНС
	
	
	
	

	
	          ЦТП
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:


МКП «ЖКХ» г. Топки образовалось в сентябре 2012 г. Предприятие МКП «ЖКХ»   г. Топки в ноябре 2012 г. передано в аренду от МУП «Многоотраслевое Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Топки 8 котельных, ранее находящихся в аренде  ООО «РК ЖКУ Топкинского района».  В связи с этим фактические показатели за 2012 г. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год по узлу теплоснабжения Топкинский район

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т (м3)
	потери 

тепловой энергии,

Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВтч

	МКП «ЖКХ» 

г. Топки

(узел теплоснабжения 

Топкинский район)
	Теплоноситель - пар

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - вода

	
	5953,040
	7631,777
	


МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский район)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов  МУП ПМР «Тепломир» отпуск тепловой энергии потребителям составляет 28917,13 Гкал, отпуск тепловой энергии в сеть - 36864,54 Гкал, потери теплоносителя при передаче тепловой энергии составляют   6139,69   м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла - 7947,41  Гкал (21,56 % от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№ пп.
	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	6139,69
	6139,69
	6139,69

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	365,8
	365,8
	365,8

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	1678
	1678
	1678

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	     конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	     вода
	*
	0,289
	0,289
	0,289

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	7,947
	7,947
	7,947

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	15360
	15360
	15360

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	32,09
	32,09
	36,865

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	4,156
	4,156
	4,979

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	0,52
	0,52
	0,52

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	*
	24,76
	24,76
	21,56

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	 
	 
	 
	 

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	 
	 
	 
	 

	
	          ЦТП
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация
	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход

электроэнергии, тыс.кВтч

	МУП ПМР «Тепломир»  (Прокопьевский район)
	теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - вода

	
	6139,69
	7,947
	0,000


МУП «ПТХ»
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов МУП «ПТХ»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 52732,183 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 52445,483 Гкал.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК) 

	№№

пп.
	Показатели*)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя от собственных источников, т (м3):
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	н/д
	н/д
	52547
	52684,062

	· 
	потери и затраты теплоносителя от сторонних источников теплоснабжения, т (м3):
	
	
	
	

	· 
	· вода
	н/д
	н/д
	48
	48,121

	· 
	суммарные потери и затраты теплоносителя,

т (м3):
	н/д
	н/д
	52595
	52732,183

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей от собственных источников, м3:
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	н/д
	н/д
	2389
	2395

	· 
	среднегодовой объем тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения , м3:
	
	
	
	

	· 
	· вода
	н/д
	н/д
	2
	2

	· 
	суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	н/д
	н/д
	2391
	2397

	1.3


	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от собственных источников, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	н/д
	н/д
	2200
	2200

	· 
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения , %:
	
	
	
	

	· 
	· вода
	н/д
	н/д
	2406
	2406

	· 
	отношение суммарных потерь и затрат теплоносителя к суммарному среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	н/д
	н/д
	2200
	2200

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от собственных источников, %/час (п.1.3:8 760):
	
	
	
	

	
	· пар
	-
	-
	-
	-

	
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	· вода
	н/д
	н/д
	0,251
	0,251

	
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения ,  %/час (п.1.3:8 760):
	
	
	
	

	
	· вода
	н/д
	н/д
	0,275
	0,275

	
	отношение суммарных потерь и затрат теплоносителя к суммарному среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8760):
	н/д
	н/д
	0,251
	0,251

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии от собственных источников, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	47,158
	40,713
	51,805
	52,370

	· 
	потери тепловой энергии от сторонних источников теплоснабжения ,  тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· вода
	1,080
	0,602
	0,076
	0,076

	· 
	суммарные потери тепловой энергии,

тыс. Гкал:
	48,238
	41,315
	51,881
	52,445

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей от собственных источников в однотрубном исчислении, м2:
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	25312
	25615
	27700
	27981

	· 
	материальная характеристика тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения , м2:
	
	
	
	

	· 
	· вода
	1082
	1022
	31
	31

	· 
	суммарная материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2:
	26393
	26638
	27731
	28012

	2.3


	отпуск тепловой энергии в сеть от собственных источников, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	356,067
	310,803
	355,037
	325,176

	· 
	отпуск тепловой энергии в сеть от сторонних источников теплоснабжения , тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· вода
	11,102
	6,609
	0,308
	0,308

	· 
	суммарный отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	367,169
	317,412
	355,345
	325,484

	2.4


	присоединенная тепловая нагрузка  к тепловой сети от собственных источников теплоснабжения, Гкал/ч:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	103,064
	108,043
	110,625
	111,31

	· 
	присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети от сторонних источников теплоснабжения, Гкал/ч:
	
	
	
	

	· 
	· вода
	4,936
	5,046
	0,086
	0,086

	· 
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	108,0
	113,089
	110,711
	111,396

	2.5


	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики от собственных источников, Гкал/м2:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	1,863
	1,589
	1,870
	1,872

	· 
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения, Гкал/м2:
	
	
	
	

	· 
	· вода
	0,998
	0,589
	2,427
	2,425

	· 
	отношение суммарных потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики тепловых сетей, Гкал/м2:
	1,828
	1,551
	1,871
	1,872

	2.6


	отношение потерь тепловой энергии от собственных источников к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	13,24
	13,10
	14,59
	16,10

	· 
	отношение потерь тепловой энергии от сторонних источников теплоснабжения к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	
	· вода
	9,73
	9,11
	24,68
	24,64

	
	отношение суммарных потерь тепловой энергии к суммарному отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	
	· вода
	13,14
	13,02
	14,60
	16,11

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.2
	количество, ед:
	

	
	ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	ЦТП
	-
	-
	-
	-


Примечание: 
· Объем тепловых сетей от собственных источников, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., увеличится на 6 м3. Объем тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., не изменится.

· Материальная характеристика тепловых сетей от собственных источников увеличится, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., на 281 м2. Это вызвано увеличением протяженности тепловых сетей на 5096 м в связи с закрытием котельной №16 и подключением новых потребителей. Материальная характеристика тепловых сетей от сторонних источников теплоснабжения, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., не изменится. 

· Суммарные нормативные тепловые потери увеличатся, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г., на 565 Гкал/год за счет увеличения протяженности тепловых сетей от котельных №20, 23, 28, 47, 86.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год 

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВт

	МУП «ПТХ» 

г. Прокопьевск,

Кемеровская область

	Теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - вода

	
	52732,183
	52,445
	


ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский)
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В результате анализа представленных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии экспертная группа предлагает к утверждению:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 2208,08 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 774,3 Гкал (1,45% от отпуска тепловой энергии на сторону).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№ пп.
	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	4261,93
	4261,93
	4261,93
	4261,93

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	4261,93
	4261,93
	4261,93
	4261,93

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	215,48
	215,48
	215,48
	215,48

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	215,48
	215,48
	215,48
	215,48

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	1977,88%
	1977,88%
	1977,88%
	1977,88%

	
	       пар 
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1977,88%
	1977,88%
	1977,88%
	1977,88%

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024

	
	       пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	     конденсат
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	     вода
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	3,22
	2,09
	2,09
	2,06

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	3,22
	2,09
	2,09
	2,06

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	1329,06
	1329,06
	1360,20
	1360,20

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1329,06
	1329,06
	1360,20
	1360,20

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	122,05
	122,05
	126,06
	119,17

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	 
	 
	 
	 

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	122,05
	122,05
	126,06
	119,17

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	42,51
	42,51
	40,93
	40,93

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	2,42
	1,57
	1,54
	1,51

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	2,42
	1,57
	1,54
	1,51

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	2,64%
	1,71%
	1,66%
	1,73%

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	2,64%
	1,71%
	1,66%
	1,73%

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	 
	 
	 
	 

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	 
	 
	 
	 

	
	          ЦТП
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация
	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход

электроэнергии, тыс.кВтч

	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский)
	теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - вода

	
	4261,93
	2,060
	0,000

	
	в том числе на потребительский рынок

	
	2208,08
	0,7743
	0,000


ООО «ТВК»
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ТВК»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 68031,467 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 15862,543 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии –1869463 кВт. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

                                                                                                                                                                 Таблица 1 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК) 

	№

п/п
	Показатели*)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г. 

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	53852,1
	53328,199
	68046,267
	68031,467

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	2441
	2424
	3056
	3054

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар 
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	2206,1
	2200,0
	2226,64
	2227,62

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	
	
	
	

	
	· пар
	-
	-
	-
	-

	
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	· вода
	0,252
	0,251
	0,254
	0,254

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	9,754
	9,579
	16,017
	15,863

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	6925,548
	6837,30
	10166,30
	10121,30

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	71,072
	77,052
	132,593
	140,612

	2.4
	присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	32,97
	35,50
	52,10
	57,46

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	1,41
	1,40
	1,58
	1,57

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	13,72
	12,43
	12,08
	11,28

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии, тыс. кВт
	-
	-
	1867,691
	1869,463

	3.2
	количество, ед:
	-

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	1
	1


Примечание: 

В 2015 г. с обслуживания ООО «ТВК» будут сняты участки (982 м в однотрубном исчислении) тепловых сетей от УТ-87 до УТ-99 (по ул. Блюхера, Ворошилова).Поэтому на 2015 г. запланированы следующие изменения:

1. Протяженность тепловых сетей уменьшилась на 982 м. 

  2. Объем тепловых сетей уменьшился на 2 м3. 

3. Материальная характеристика тепловых сетей уменьшилась на 45 м2. 

4. Суммарные присоединенные договорные нагрузки увеличились на 5,36 Гкал/ч, в связи с запланированным увеличением реализации тепловой энергии потребителям. 

5. Отпуск тепловой энергии потребителям увеличился на 8,019 тыс. Гкал, в связи с запланированным увеличением реализации тепловой энергии потребителям.     

6. Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии уменьшились на 0,154 тыс. Гкал. 

7. Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии в пгт. Грамотеино увеличился на 1,772 тыс. кВт. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год 

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВт

	ООО «ТВК» 

Кемеровская область,
 г. Белово, 

пгт. Грамотеино


	Теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - вода

	
	68031,467
	15,863
	1869,463


ООО «Теплоснаб»
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Теплоснаб»:

Потери теплоносителя – 25806 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 13203 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№ пп.
	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	25894
	25826
	25826
	25806

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	1128
	1128
	1128
	1127

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	2296
	2289
	2289
	2290

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	     конденсат
	
	
	
	

	
	     вода
	0,262
	0,261
	0,261
	0,261

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	15,025
	15,063
	15,128
	13,203

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	5424
	5421
	5424
	5421

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	155,649
	143,155
	123,323
	117,936

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	30,7
	30,7
	33,56
	33,48

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       конденсат
	
	
	
	

	
	       вода
	2,77
	2,78
	2,79
	2,44

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	

	
	       вода
	9,65
	10,52
	12,27
	11,20

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	
	
	
	

	3.1
	количество, ед:
	

	
	          ПНС
	
	
	
	

	
	          ЦТП
	
	
	
	


    Нормативные тепловые потери должны уменьшится, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 1925,148 Гкал/год. Уменьшение связано тем что на 2015 год поправочный коэффициент kи. не учитывается связи с окончанием срока действия. Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях были проведены в 2009 году.      
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс.кВтч

	ООО «Теплоснаб» 

(г. Мыски)
	Теплоноситель - пар

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - вода

	
	25806
	13,203
	*


*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.
ООО «Теплоснабжение»
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Теплоснабжение»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 13547,468 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 5492,906 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК) 

	№

п/п
	Показатели*)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г. 

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	14265,465
	13237,212
	13204,608
	13547,468

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	604
	600
	599
	614

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар 
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	2361,83
	2206,20
	2204,44
	2206,43

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	
	
	
	

	
	· пар
	-
	-
	-
	-

	
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	· вода
	0,270
	0,252
	0,252
	0,252

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	6,038
	5,780
	5,613
	5,493

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	2637,81
	2624,54
	2620,80
	2704,38

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	81,477
	80,005
	79,839
	79,760

	2.4
	присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	12,27
	12,04
	12,02
	12,04

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	2,289
	2,202
	2,142
	2,031

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	7,41
	7,22
	7,03
	6,89

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии, тыс. кВт
	-
	-
	-
	-

	3.2
	количество, ед:
	-

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


Примечание: 


В связи с проведением в 2013 г. работ по капитальному ремонту и реконструкции участков тепловых сетей ООО «Теплоснабжение» г. Белово с полной заменой трубо-проводов, произошли следующие изменения: 

1. Протяженность тепловых сетей увеличилась на 278 м. 

  2. Объем тепловых сетей увеличился на 15 м3. 

3. Материальная характеристика тепловых сетей увеличилась на 83,58 м2. 

4. Суммарные присоединенные договорные нагрузки увеличились на 0,02 Гкал/ч, в связи с запланированным увеличением реализации тепловой энергии потребителям. 

5. Отпуск тепловой энергии потребителям уменьшился на 0,079 тыс. Гкал, в связи со снижением тепловых потерь при передаче тепловой энергии потребителям.     

6. Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии уменьшились на 0,120 тыс. Гкал. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год 

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВт

	ООО «Теплоснабжение» 

Кемеровская область,
 г. Белово


	Теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - вода

	
	13547,468
	5,493
	-


ООО «Технотрейд»

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В результате анализа представленных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии экспертная группа предлагает к утверждению:

- Потери теплоносителя – 1288,71 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 1148,2 Гкал (12,34% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№ пп.
	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1597,20
	1597,20
	1291,82
	1288,71

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	100,73
	100,73
	100,73
	81,12

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1585,61%
	1585,61%
	1282,44%
	1588,72%

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	     конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	     вода
	0,2764
	0,2764
	0,2236
	0,2770

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1,60
	1,60
	1,27
	1,15

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	888,04
	888,04
	888,04
	899,75

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	9,70
	9,34
	9,43
	9,30

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1,43
	1,41
	1,42
	1,42

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1,80
	1,80
	1,43
	1,28

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	16,51%
	17,15%
	13,50%
	12,34%

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	 
	 
	 
	 

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	 
	 
	 
	 

	
	          ЦТП
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс.кВтч

	ООО «Технотрейд» 

(г. Ленинск-Кузнецкий) 
	Теплоноситель - пар

	
	
	
	
	

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	
	
	

	
	Теплоноситель - вода

	
	1288,71
	1,1482
	*


*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.
ООО «УТ и ТС»

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

     По расчетам специалистов ООО «УК и ТС»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях 16345,701 м.куб., потери теплоносителя в паропроводах 1,141 т.год., потери теплоносителя в конденсатопроводе 82,715 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 11008,484  Гкал, в том числе потери тепловой энергии в тепловых сетях 10233,487 Гкал, потери тепловой энергии в паропроводах 568,985 Гкал, потери тепловой энергии в конденсатопроводах 206,012 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 3636955 кВт. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№

п.п.
	Показатели *
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	

	
	· пар
	1
	1
	1
	1,141

	
	· конденсат
	82
	83
	83
	82,715

	
	· вода
	18579
	17767
	16242
	16345,701

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	

	
	· пар
	26
	26
	25
	25

	
	· конденсат
	4
	4
	4
	4

	
	· вода
	796
	809
	738
	743

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к

среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	

	
	· пар
	4,55
	3,85
	4,56
	4,56

	
	· конденсат
	2159,43
	2075
	2068
	2068

	
	· вода
	2332,75
	2196,17
	2201
	2200

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к

среднегодовому объему тепловых сетей, 

%/час (п. 1.2:8760):
	

	
	· пар
	0,0005
	0,0004
	0,0005
	0,0005

	
	· конденсат
	0,2458
	0,2369
	0,2361
	0,2361

	
	· вода
	0,2656
	0,2507
	0,2513
	0,2511

	2
	т е п л о в а я    э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	

	
	· пар
	0,561
	0,569
	0,569
	0,569

	
	· конденсат
	0,203
	0,206
	0,206
	0,206

	
	· вода
	10,148
	10,467
	10,182
	10,233

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2:
	

	
	· пар
	131
	131
	131
	131

	
	· конденсат
	55
	55
	55
	55

	
	· вода
	7908
	8191
	7748
	7872

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	

	
	· пар
	
	
	
	

	
	· вода (отсобственных источников и покупная тепловая энергия)
	147,285
	160,625
	135,015
	142,803

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч:
	

	
	· пар
	
	
	
	

	
	· вода
	45
	50
	48
	48,663

	2.5
	отношение потерь тепловой энегии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	

	
	· пар
	4,2824
	4,3435
	4,3435
	4,3435

	
	· конденсат
	3,6727
	3,7454
	3,7455
	3,7455

	
	· вода
	1,2833
	1,2778
	1,3141
	1,3

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	

	
	· пар
	
	
	
	

	
	· вода
	6,93
	6,99
	8,12
	7,71

	3
	э л е к т р и ч е с к а я     э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	3742,462
	3742,426
	3747,373
	3636,955

	3.2
	количество, ед:
	

	
	ПНС
	
	
	
	

	
	ЦТП
	3
	3
	3
	3


По результатам поверочного расчета и экспертизы:

· Объем тепловых сетей увеличился, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г.на 5 м3 Увеличение объема  тепловых сетей связано с увеличением протяженности тепловой сети на 521 м в однотрубном исчислении.

· Материальная характеристика тепловых сетей увеличилась, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 131 м2. 

· Нормативные тепловые потери должны увеличатся, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 51,792 Гкал/год. Увеличение тепловых потерь связано с увеличением протяженности тепловой сети на 521 м в однотрубном исчислении.

· Нормативное значение затрат электроэнергии при передаче тепловой энергии уменьшились, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г. на 110418 кВт.     Уменьшение связано с заменой насоса на бойлерной №2.

Нормативное  значение  тепловых потерь   при  транспортировке  тепловой  энергии, теплоносителя составляет для тепловых сетей ООО «УК и ТС» г. Гурьевск 11,008 тыс. Гкал/год. Нормативные затраты эл. энергии при передачи тепловой энергии ООО «УК и ТС» г. Гурьевск составляет 3636955  кВт*ч
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс.кВтч

	ООО «УК и ТС» г. Гурьевск
	Теплоноситель - пар

	
	1,141
	0,569
	

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	82,715
	0,206
	

	
	Теплоноситель - вода

	
	16345,701
	10,233
	3636,955


ООО «ЭК»

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭК»: 

Потери теплоносителя – 26929,634 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 20149,595 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 4782185 кВт. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии. 

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№

п/п
	Показатели*)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	27076,530
	27003,084
	26929,634
	26929,634

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	

	4. 
	5. пар
	-
	-
	-
	-

	6. 
	7. конденсат
	-
	-
	-
	-

	8. 
	9. вода
	1224
	1224
	1224
	1224

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	
	
	
	

	1. 
	2. пар 
	-
	-
	-
	-

	3. 
	4. конденсат
	-
	-
	-
	-

	5. 
	6. вода
	2212,13
	2206,13
	2200,1
	2200,1

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	
	
	
	

	
	· пар
	-
	-
	-
	-

	
	7. конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	8. вода
	0,253
	0,252
	0,251
	0,251

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	20,505
	20,434
	20,150
	20,150

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	6750,55
	6750,55
	6750,55
	6751

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	131,343
	130,583
	121,620
	127,110

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	38,119
	35,849
	36,538
	37,133

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	3,04
	3,03
	2,98
	2,98

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	15,61
	15,65
	16,57
	15,9

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии, тыс. кВт
	3671,655
	5110,338
	3766,574
	4782,185

	3.2
	количество, ед:
	1

	
	          ПНС
	1
	1
	1
	1

	
	          ЦТП (бойлерные)
	-
	-
	-
	-


Примечание: 

1. Протяженность, объем, материальная характеристика тепловых сетей по узлу теплоснабжения пгт Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» остались без изменения. 

2. Наряду с этим  по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» произошли следующие изменения на 2015 г.: 
●  Суммарные договорные теплоснабжения увеличились по сравнению со значением текущего периода 2014 г. на 0,595 Гкал/ч. 

●  Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии остались без изменения, по сравнению со значением текущего периода 2014 г. 
●  Нормативный расход электроэнергии при передаче тепловой энергии должен  увеличиться на 1015,611 тыс. кВт, по сравнению со значением текущего периода 2014 г. в связи с увеличенной подключенной нагрузкой и с уточнением паспортных технических характеристик насосов, установленных на ПНС котельной ПСХ-2, согласно, предоставленных паспортов. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВт

	ООО «ЭнергоКомпания»  

(узел теплоснабжения пгт. Бачатский)

г. Белово,

Кемеровская область
	Теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - вода

	
	26929,634
	20,150
	4782,185


ООО «ЭК» г. Белово

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭК»:

Потери теплоносителя – 20450,729 м. куб.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 13066,704 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 1833385 кВт. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№

п/п
	Показатели*)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	20562,273
	20506,497
	20450,729
	20451

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	

	10. 
	11. пар
	-
	-
	-
	-

	12. 
	13. конденсат
	-
	-
	-
	-

	14. 
	15. вода
	930
	929
	929
	929

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	
	
	
	

	4. 
	5. пар 
	-
	-
	-
	-

	6. 
	7. конденсат
	-
	-
	-
	-

	8. 
	9. вода
	2211,00
	2207,38
	2201,37
	2201,4

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	
	
	
	

	
	· пар
	-
	-
	-
	-

	
	10. конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	11. вода
	0,252
	0,252
	0,251
	0,251

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	13,088
	13,043
	13,067
	13,067

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	5025,54
	5025,54
	5025,54
	5026

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	101,289
	95,211
	87,430
	88,508

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	28,583
	27,573
	25,441
	25,727

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	· 
	· пар
	-
	-
	-
	-

	· 
	· конденсат
	-
	-
	-
	-

	· 
	· вода
	12,92
	13,70
	14,95
	14,76

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии, тыс. кВт
	2090,492
	2090,492
	1092,600
	1833,385

	3.2
	количество, ед:
	1

	
	          ПНС
	1
	1
	1
	1

	
	          ЦТП (бойлерные)
	-
	-
	-
	-


Примечание: 

По узлу теплоснабжения пгт. Краснобродский ООО «ЭнергоКомпания» в 2015 г.:

1. Протяженность, объем трубопроводов, материальная характеристика тепловых сетей остались без изменения. 

2. Суммарные договорные теплоснабжения увеличатся на 0,286 Гкал/ч  по сравнению со значением текущего периода 2014 г., в связи с увеличением планируемой реализации тепловой энергии от котельной ПСХ-1 потребителям.   

3. Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии по сравнению со значением текущего периода 2014 г. остались без изменения.   

16. Нормативный расход электроэнергии при передаче тепловой энергии должен увеличиться на 740,785 тыс. кВт, по сравнению со значением текущего периода 2014 г. в связи с уточнением технических паспортов насосов, установленных на ПНС, а также с увеличением отпуска тепловой энергии в сеть потребителей. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВт

	ООО «ЭнергоКомпания»

г. Белово,

Кемеровская область 

(узел теплоснабжения

 пгт.  Краснобродский)
	Теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	Теплоноситель - вода

	
	20450,729
	13,067
	1833,385


ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 929,16 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 1055,5 Гкал (7,85% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№№ пп.
	Показатели
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	939,64
	939,64
	929,16
	929,16

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	58,65
	58,65
	58,00
	58,00

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1602,00%
	1602,00%
	1602,00%
	1602,00%

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	     конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	     вода
	0,0028
	0,0028
	0,0028
	0,0028

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	811,33
	811,33
	773,49
	773,49

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	15,22
	13,72
	13,17
	13,44

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	2,44
	2,44
	2,44
	2,13

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       конденсат
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	1,31
	1,31
	1,36
	1,36

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	6,98%
	7,74%
	8,02%
	7,85%

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	 
	 
	 
	 

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	 
	 
	 
	 

	
	          ЦТП
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Изменение норматива в большую сторону обусловлено тем, что в 2013 году предприятию по договору аренды дополнительно переданы тепловые сети, ранее не учтенные при расчете нормативов

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

 на 2015 год

	Организация
	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход

электроэнергии, тыс.кВтч

	ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)
	теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - вода

	
	929,16
	1,0555
	0,000


Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Завод
железобетонных изделий» (г. Кемерово), на потребительском рынке г. Кемерово.

Докладчик (Ермакова М.Ф.) доложила:
Материалы ООО «Завод железобетонных изделий» по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены, пронумерованы, прошнурованы.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Завод железобетонных изделий» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

      На обслуживание у предприятия находится 1 котельная, расположенная в г. Кемерово общей мощностью 20 тонн пара в час. В котельной установлено два паровых агрегата типа КЕ-10-14С (котлы переоборудованы на газовое топливо 05.12.1989 г.). На обслуживании ООО ЗЖБИ находятся тепловые сети в Рудничном районе, протяженностью 0,905 км в 2-х трубном исчислении. Прокладка трубопроводов тепловой сети надземная – на низких опорах. Трубопроводы изготовлены из стальных электросварных труб (сталь 20), согласно ТУ 14-3-190-82. Все трубопроводы тепловой сети ООО «ЗЖБИ» имеют тепловую изоляцию. В качестве основного теплоизоляционного слоя применены минерал ватные прошивные маты с покрывным тканевым материалом. Теплоизоляционные конструкции приняты согласно СНиП-2.04.07-86 – серия 7.903-9.2.

      Данное предприятие работает по обычной системе налогообложения.


     Проанализировав представленные документы, экспертами, предлагается увеличение объема нормативной выработки тепловой энергии на 0,4036 тыс. Гкал. относительно предложений предприятия, в связи с уточнением баланса потребления тепловой энергии и объема потерь на собственные нужды котельных и в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием (потери в сетях приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год – представлено экспертное заключение). Полезный отпуск на потребительский рынок принят в размере 2,615 тыс. Гкал, что подтверждено договорами с ИП Феданковой Г.Н.(279/13), ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»(№258/13), ООО «Завод «Транспортные Системы» (№298/13), ООО «Строймебельсервис» (302/13).

      На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Завод железобетонных изделий» на 2015 год, в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2015 год:

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.;

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1.Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1 «расходы на сырье и материалы»
Предприятием предоставлен перечень необходимых материалов для ведения  хозяйственной деятельности на 2015 год, заявлены расходы на материалы в сумме 210,68 тыс. руб.  

Эксперты проанализировав представленные документы предлагают принять расходы по данным затратам в 1 полугодии 201,98 тыс. руб., во втором полугодии в размере 210,09 тыс. руб. Составлена смета расходов по материалам, необходимым для проведения текущего ремонта по участку на 2015 г., цены подтверждены прайс-листами, на сумму 176,30 тыс. руб., на второе полугодии применен индекс 4,6%.

Расходы на реагенты – соль техническую, используемую для чистки фильтров котельной ПРУ на 2015 г. составляют 25,68 тыс. руб. Средний расход соли технической в месяц – 0,667 кг, в год -8 кг. Цена 3,2 за 1 кг. 

Эксперты предлагают включить данные затраты в НВВ:

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 201,98 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 210,09 тыс. руб.  (ИЦП -104,6%)

Корректировка в сторону снижения 0,59 тыс. руб. к предложению предприятия.

1.2 «расходы на топливо»

       Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), в размере – 161,712 кг. у.т./Гкал.

Представлены договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» № 21-5-0136/1/13/ТНК-МРГ от 18.10.2012 г., № 21-5-0136/13/АГ от 18.10.2012 г., № 21-5-0136/ТНК-КРГ от 18.10.2012 г., № 21-5-0136/1/13/ТГП от 18.10.2012 г., № 21-5-0136/13/НГ от 18.10.2012 г., № 21-5-0136/1/13/ГПН от 18.10.2012 г., № 21-5-0136/1/13/ГП от 18.10.2012г. Цена на газ определена договорами (п.5.1). Поставка газа осуществляется на сертифицированное газоиспользующее оборудование. Эксперты предлагают согласиться с расчетами предприятия о средней цене природного газа и она составляет 4277,0 руб./тыс. м³ (без учета НДС).

Из договоров взята расчетная объемная теплота сгорания 7900 ккал/ м³.

Плановый объем нормативной выработки по котельной определен в количестве 20,710 тыс. Гкал., расход натурального топлива -  2860,59 тыс. м³.

Плановый объем полезного отпуска на 2015 г. составляет 6,037 тыс. Гкал, что составляет 29,15% от нормативной выработки.

Эксперты предлагают расчетным путем определить количество натурального топлива, идущего на потребительский рынок 2860,59*29,15%=833,86  тыс. м³.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 3566,43 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 3737,62 тыс. руб. 

 (стоимость природного газа увеличена на основании письма ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» об оптовых ценах на газ в 2015 году на 4,8%).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1833,04 тыс. руб. (декабрь 2015 года к предложению предприятия). 

1.3.  «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»

 При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принято расчетное значение с учетом фактически работающего электрооборудования в размере 556,8 кВт/ч. (уровень 2013 года). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):
·  с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 1325,08 тыс. руб.

Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения СН-2 принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2013 года и составила 2,3798  руб./кВт*ч. Экспертами просмотрен Договор на поставку электроэнергии, заключенный с ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «Кузбассэнергосбыт») от 01.01.2013 г. № 200053/03/13., счета-фактуры за 2013 год.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 1436,39 тыс. руб. тыс. руб. с учетом роста ИПЦ по электроэнергии (108,4%).


Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 16,04 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия). 

1.4. «холодная вода»

      Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 

 На предприятии заключен единый договор № 1538/371/13 от 29.11.2013 г. с ОАО «СКЭК». Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения договора за 1 м³ 25,21 руб. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 15,6 тыс. м³, в расчете на календарный год. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 393,28 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 411,37 тыс. руб.  (ИЦП -104,6%) стоимость 1м³ воды рассчитана исходя из тарифа принятого в расчет в первом полугодии 2015 года с учетом прогнозного индекса дефлятора по письму ФСТ РФ от 27.05.2014 г. № С3-5824/5  – 4,6 %.

       Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 14,35 тыс. руб. (декабрь 2015 года к предложению предприятия). 

1.5  « теплоноситель»

Предприятие не заявило расходов по статье.

1.6. «амортизация основных средств»

Предприятие предъявило расходы по амортизационным отчислениям в сумме 12,0 тыс. руб., предоставив журнал проводок по основным средствам по программе 1 С за 2013 год. Рассмотрев перечень основных средств, представленных предприятием, эксперты предлагают принять расходы по статье на уровне 12,0 тыс. руб.

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 12,0 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 12,0 тыс. руб.  

	1.7  « оплата труда»,

1.8  «отчисления на социальные нужды»


ФОТ принят на основании предоставленного штатного расписания на 2015 год, утвержденного руководителем предприятия. Численность 15 человек. Средняя зарплата 16542,53 руб.  Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 2977,66 тыс. руб.

Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и составят  899,25 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 3126,54 тыс. руб.  

Увеличение зарплаты заложено с учетом прогнозного индекса дефлятора по письму ФСТ РФ от 27.05.2014 г. № С3-5824/5  – 5,0 %.Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 г. №212 – ФЗ (30%) и составят  944,21 тыс. руб.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила по оплате труда – 644,10 тыс. руб. и 215,79 тыс. руб. соответственно (декабрь 2015 года к предложению предприятия).

1.9 «затраты на ремонтные работы»

 Предприятие предоставило организационно-технические мероприятия на 2015 г., в котором запланирован ремонт, в том числе: водоподогревателя № 1 ПП1-53-0,7-4 стоимостью 162,58 тыс. руб., ремонт водоподогревателя № 1 ВВП№14-273-4000 стоимостью 97,23 тыс. руб., представлены дефектная ведомость, акт осмотра, а также сопутствующие материалы. Счета от ООО «СтроЭл» на сумму 336,77 тыс. руб.

Ремонт собственными силами определен в сумме 193,38 тыс. руб. Составлена смета расходов на ремонт отопительной системы котельной: ремонт центрального теплового узла котла стоимостью 90,46 тыс. руб.; ремонт центральной паровой гребенки в котельной стоимостью 51,8 тыс. руб.; ремонт отопления в цехе стоимостью 51,12 тыс. руб. Перечень материалов для работ подтвержден счетами с ООО «ЕвразМеталл Сибирь».

Эксперты предлагают принять затраты на ремонт основных средств :

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 530,15 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 554,54 тыс. руб.  Увеличение заложено с учетом прогнозного индекса дефлятора по письму ФСТ РФ от 27.05.2014 г. № С3-5824/5  ИПЦ– 4,6 %.     

 Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 2,46 тыс. руб. (декабрь 2015 года к предложению предприятия). 

1.10.«расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение)»
На предприятии заключен единый договор № 1538/371/13 от 29.11.2013 г. с ОАО «СКЭК». Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения договора за 1 м³ 15,65 руб. Экспертами принят объем стоков на производство тепловой энергии в размере 9,78 тыс. м³, в расчете на календарный год. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 153,06 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 160,10 тыс. руб. стоимость 1м³ воды рассчитана исходя из тарифа принятого в расчет в первом полугодии 2015 года с учетом прогнозного индекса дефлятора с учетом прогнозного индекса дефлятора по письму ФСТ РФ от 27.05.2014 г. № С3-5824/5  – 4,6 %.

      Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 2,94 тыс. руб. (декабрь 2015 года к предложению предприятия). 

1.11. «расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями»

Предприятие предоставило следующие договора и счета–фактуры на рассмотрение для включения в тариф:

  Договор № 19 42/14 от 19.02.2014 г. с ЗАО «НТЦ «Экспертиза» на выполнение экспертизы промышленной безопасности котла типа КЕ-10-14, отработавшего срок службы, 1 ед. совместно с экономайзером ЭП1-330, 1 ед. на сумму 61,30 тыс. руб.  Договор № КФ 2-11/4602 на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт от 01.05.2011 г. с ООО «Восточная межрегиональная газовая компания». По данному договору осуществляется ремонт газопровода высокого давления ДУ-159,1=251м., сумма по договору на основании предоставленных фактических счетов–фактур за 2014 г. 153,45 тыс. руб. Предоставлена локальная смета по режимно-наладочным испытаниям парового котла типа Ке-10-14С стоимостью 161,07 тыс. руб.  Договор № 03/ЭСО-53/93/14 на оказание услуг  по расчету нормативов от 29.05.2014 г. с ГП КО «АЭЭ» на сумму 50,0 тыс. руб. 

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 425,82 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 445,41 тыс. руб.  (ИЦП – 104,6%).

Корректировка в сторону снижения 268,59 тыс. руб.

1.12. «затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники»

 Предприятие расходов по статье не заявило.

1.13. «расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг»

Предприятие расходов по статье не заявило.

1.14. «плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов»

Предоставлен суммы расчет платы по объекту  негативного воздействия на окружающую среду на сумму 2,0 тыс. руб.  в пределах лимита.

      Эксперты предлагают принять расходы в сумме:

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 2,0 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 2,0 тыс. руб.  

1.15. «арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи»

Всё имущество, используемое предприятием, арендовано в ООО «Новые строительные технологии» по договору аренды от 01.03.2011 года № 45/11-а-23/11. В перечень имущества входит здание (котельная), производственное оборудование и инвентарное оборудование ПСХ (именуемое–имущество), являющееся собственностью Арендодателя, для использования по прямому назначению. Представлена калькуляция арендной платы, состоящей из амортизационных отчислений и аренды земли. Сумма арендной платы установлена 3600,0 тыс. руб. в год.

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. –3600,0 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 3600,0 тыс. руб.  


«охрана труда»

Предприятием предоставлена смета расходов на смывающие обезвреживающие средства, смета расходов на специальную одежду и обувь, утвержденные директором предприятия. Расчет произведен на основании утвержденных норм выдачи спец. одежды, спец. обуви и других средств инд. защиты работникам ООО «ЗЖБИ» приказом № 25/1 от 25.02.11 г., приказ № 60/1 от 12.10.2012 г. Цена указана без НДС, приложены прайс-листы ХК Кузнецкий Альянс. 

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. –53,66 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 56,12 тыс. руб.  (ИЦП-104,6%)

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1,12 тыс. руб. (декабрь 2015 года к предложению предприятия).

II. Внереализационные расходы

2.1    Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации

Затраты предприятием не заявлены.

2.2   Расходы по сомнительным долгам

Затраты предприятием не заявлены.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Затраты предприятием не заявлены.

2.4  Другие обоснованные расходы


«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год), перечень расходов прилагается:

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. –849,0 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 888,05 тыс. руб.   (ИЦП-104,6%)

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 809,95 тыс. руб. (декабрь 2015 года к предложению предприятия).

Расходы на услуги банков

Предприятие не заявило расходы по данной статье.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1   Расходы на капитальные вложения

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2  Денежные выплаты социального характера

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.3   Резервный фонд

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.4   Прочие расходы

Предприятием не заявлены расходы по данной статье. 

IV. Налог на прибыль

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

VI. Необходимая валовая выручка
Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2015 год составила:

· с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. –15142,42 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.– 15584,44 тыс. руб.  

Общая сумма корректировки НВВ декабрь 2015 года к  предложениям предприятия в сторону снижения составила -3740,07  тыс. руб.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с учетом календарной разбивки по экспертной оценке составят:

– с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г приведенный в графе 7 таблицы 1;

– с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. приведенный в графе 7 таблицы 2.

Таблица 1
	       Предприятие
	Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г.,

тыс. руб.
	Структура отпуска
	Доля отпуска т/э на потребит. рынок,

 %
	Тариф на т/энергию, руб./Гкал 

(Без НДС)
	Темп роста тарифа по сравнению с действующим

%

	
	
	
	
	действующий по предприятию
	предлагаемый
	

	
	
	
	
	
	предприятием


	экспертами.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ООО «ЗЖБИ»

(г.Кемерово)
	- 4182,09
	бюджетные потребители
	-
	1086,49
	1283,36
	1086,49
	0,00

	
	
	жилищные организации
	-
	
	
	
	

	
	
	иные потребители
	43,31
	
	
	
	

	
	
	произв. нужды
	56,69
	
	
	
	


Таблица 2
	Предприятие
	Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г.,

тыс. руб.
	Структура отпуска
	Доля отпуска т/э на потребит. рынок,

%
	Тариф на т/энергию, руб./Гкал

(Без НДС)
	Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым

%

	
	
	
	
	Предлагаемый

для утверждения

с 01.07.2015 г по

31.12.2015 г.
	предлагаемый
	

	
	
	
	
	
	предприя-

тием
	экспертами
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ООО «ЗЖБИ»

(г.Кемерово)
	- 3740,07
	бюджетные потребители
	-
	1118,20
	1283,36
	1118,20
	2,9

	
	
	жилищные организации
	-
	
	
	
	

	
	
	иные потребители
	43,31
	
	
	
	

	
	
	произв. нужды
	56,69
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ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Завод
железобетонных изделий» (г. Кемерово), на потребительском рынке г. Кемерово согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
8. О внесении изменений  в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.
Докладчик (Незнанов П.Г.) доложила:
В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128, предлагаю:
1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:


ООО «Тепло» (г. Киселевск)







2.549;

ООО «ЖКХ Берикульское»
 (г. Мариинск)




2.550.

2. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:


ООО «Тепло» (г. Киселевск)







4.604;

ООО «ЖКХ Берикульское»
 (г. Мариинск)




4.605.

3. В связи с прекращением регулируемой деятельности исключить из  Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»:

ООО «Управляющая компания

 «Лесная поляна» (г. Кемерово) 





2.482, 4.528;

ООО «Теплосетевая компания

Южного Кузбасса» (г. Осинники)





2.463, 4.514;

ООО «ТЕПЛОТЕХ» (г. Ленинск-Кузнецкий)



2.449, 4.495;

ОАО «Запсибгеолсъемка» (Новокузнецкий район)


2.522, 4.574;

МУП «Теплокоммунэнерго» (Тяжинский район)


2.168, 4.185;

ООО «Теплокоммунэнерго» (пгт. Тяжинский)


2.519, 4.569;

ООО «Бачатские коммунальные сети» (г. Белово)


2.341, 4.379;

ООО «Городской центр энергосбережения» (г. Кемерово)
2.508, 4.556;

ООО «Теплосеть» (г. Белово)





2.414, 4.453;

ООО «Стимул» (г. Прокопьевск)





2.439, 4.482

ООО ЖКУ (г. Мариинск)






2.194, 4.211.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков
____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:
         ________________ К.С. Юхневич
Приложение № 1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 48 от 05.08.2014

	Расчет тарифа на услуги, оказываемые на путях необщего пользования  ООО "ЖД -сервис" с 01.09.2014 

	 
	Показатели
	Единицы измерения
	план 2013                Д ЦиТ КО 
	Предложение           ООО" ЖД-сервис"
	план 2014    (01.09.2014-31.12.2014)            РЭК КО
	Обоснования отклонений
	план 2015              РЭК КО
	Обоснования отклонений
	план РЭК КО   01.09.2014-31.12.2015

	
	
	
	
	01.09.2014-31.12.2014
	2015 год
	
	
	
	
	

	1.
	Грузооборот,  тыс.тн-км.
	 
	2131960
	686008
	2058024
	670139,6466
	объемы учтены по факту 3 лет предыдущей организации
	2010418,94
	 
	2680558,59

	 
	в т.ч. Кемеровская ТЭЦ
	 
	1201720
	392445
	1177334
	393996,4086
	объемы учтены по факту 3 лет предыдущей организации
	1181989,226
	 
	1575985,63

	2.
	Эксплуатационные расходы, тыс.руб., в т.ч.
	тыс.руб.
	25361,7
	9153,0
	28873,0
	8510,0
	 
	27850,5
	 
	36360

	 
	заработная  плата
	тыс.руб.
	9426
	3634
	10903
	3352,514
	по плану 2013 года предыдущей организации с учетом индекса Минэкономразвития РФ 106,7
	10570,48
	по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,1
	13922,99

	 
	соци-е  отчисления
	тыс.руб.
	1942
	769
	2306
	709,43
	в процентном предложении предприятия
	2235,67
	в процентном предложении предприятия
	2945,10

	 
	материалы, 
	тыс.руб.
	1600
	696
	2089
	563,73
	по плану 2013 года предыдущей организации с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,7
	1811,28
	по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 107,1
	2375,01

	 
	услуги производственного характера
	 
	2174
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	капитальный ремонт
	тыс.руб.
	 
	1546
	6046
	1546,00
	 
	6046,00
	 
	7592,00

	 
	топливо
	тыс.руб.
	5173,7
	1301
	3903
	1301,0
	по предложению предприятия с учетом факта 2013 г. предыдущей организации
	3903,0
	 
	5204,00

	 
	амортизация
	тыс.руб.
	2766
	234
	703
	234
	 
	703
	 
	937,00

	 
	накладные (прочие)
	тыс.руб.
	2280
	973
	2923
	803,32
	по плану 2013 года предыдущей организации с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,7
	2581,07
	по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 107,1
	3384,39

	3.
	Валовая выручка
	 
	25407,23
	9153,42
	28873,39
	 
	 
	 
	 
	36361

	 
	работа локомотива
	тыс.руб.
	952,94
	339,14
	1073,49
	 
	 
	 
	 
	1372,77

	 
	объем реализации
	лок. час.
	555
	188,1
	564,4
	 
	 
	 
	 
	752,20

	 
	тариф
	руб./лок.час
	1717
	1803,0
	1902,0
	 
	 
	 
	 
	1825,00

	 
	аренда ж/д путей
	 
	1328,51
	427,48
	1352,93
	 
	 
	 
	 
	1731,07

	 
	объем реализации
	км.
	5,33
	4,9
	4,9
	 
	 
	 
	 
	4,90

	 
	тариф
	руб.км.
	20771
	21810,0
	23009,0
	 
	 
	 
	 
	22080,00

	 
	услуги производственного характера
	тыс.руб.
	 
	588,0
	1763,0
	 
	 
	 
	 
	2351,00

	 
	перевозка грузов
	 
	23125,8
	7798,8
	24684,0
	 
	 
	 
	 
	30905,68

	 
	ОАО "Кузбассэнерго
	тыс.руб.
	11776,86
	4038,26
	12785,85
	 
	 
	 
	 
	16579,37

	 
	прочие контрагенты
	тыс.руб.
	11348,93
	3760,5
	11898,1
	 
	 
	 
	 
	14326,31

	 
	тариф ОАО "Кузбассэнерго
	руб. ткм.
	9,80
	10,29
	10,86
	 
	 
	 
	 
	10,52

	 
	тариф прочие контрагенты
	руб. ткм.
	12,20
	12,81
	13,51
	 
	 
	 
	 
	12,97

	 
	Прибыль/убыток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 48 от 05.08.2014

	Физические показатели ООО "Завод железобетонных изделий" г. Кемерово

	Показатели
	Ед. изм.
	Утверждено на 2014 год
	Предложение предприятия
	2014

	
	
	
	
	с 01.01.2015г.
	с 01.07.2015г.

	Производство и отпуск тепловой энергии

	Количество котельных
	шт.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	В том числе мощностью, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 
	 

	 -до 3,00
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 -от 3,00 до  20,00
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 -от 20,00 до  100,00
	шт.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	 -более 100,00
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нормативная выработка
	Гкал
	21064,50
	20306,50
	20710,05
	20710,05

	Полезный отпуск нв потребительский рынок
	Гкал
	20383,00
	5993,00
	6037,00
	6037,00

	потребительский рынок:
	Гкал
	2983,00
	2615,00
	2615,00
	2615,00

	Отпуск жилищным
	Гкал
	 
	 
	 
	 

	Отпуск бюджетным
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск прочим организациям
	Гкал
	2983,00
	2615,00
	2615,00
	2615,00

	Отпуск на производственные нужды
	Гкал
	 
	13632,00
	13458,50
	13458,50

	Отпуск на производственные нужды
	Гкал
	17400,00
	3378,00
	3422,00
	3422,00

	Отпуск на потребительский рынок
	Гкал
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой энергии, в том числе:
	Гкал
	681,50
	681,500
	1214,550
	1214,550

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	649,000
	649,000
	746,270
	746,270

	Потери в сетях предприятия
	Гкал
	32,500
	32,500
	468,280
	468,280

	Топливо

	Удельный расход условного топлива, в т.ч.
	кг у.т./Гкал
	158,82
	157,90
	161,71
	161,71

	- природный газ
	кг у.т./Гкал
	158,82
	157,90
	161,71
	161,71

	Тепловой эквивалент
	 
	1,13
	1,17
	1,13
	1,13

	- природный газ
	 
	1,13
	1,17
	1,13
	1,13

	Удельный расход натурального топлива, в т. ч.
	кг/Гкал
	140,73
	135,53
	143,29
	143,29

	- природный газ
	м3/Гкал
	140,73
	135,53
	143,29
	143,29

	Расход натурального топлива, всего, в т. ч.
	тыс. м3
	2873,00
	3029,00
	2860,59
	2860,59

	на производство 
	тыс. м3
	1759,71
	1726,53
	2026,73
	2026,73

	на потреб.рынок(29,15%)
	тыс. м3
	1113,29
	1302,47
	833,86
	833,86

	Цена  натурального топлива
	руб./т.м3
	4210,12
	4277,00
	4277,00
	4482,30

	- природный газ
	руб./т.м3
	4210,12
	4277,00
	4277,00
	4482,30

	Стоимость натурального топлива, всего, в т.ч.
	тыс. руб.
	4687,08
	5570,66
	3566,43
	3737,62

	- природный газ
	тыс. руб.
	4687,08
	5570,66
	3566,43
	3737,62

	Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке
	тыс. руб.
	4687,08
	5570,66
	3566,43
	3737,62

	Электроэнергия

	Общий расход электроэнергии, в т.ч.:
	тыс. кВт*ч
	556,80
	557,00
	556,80
	556,80

	 -по СН II
	тыс. кВт*ч
	556,80
	557,00
	556,80
	556,80

	Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.:
	руб./кВт.ч
	2,3798
	2,5500
	2,3798
	2,5797

	Удельный расход
	кВт*ч/Гкал
	26,43
	27,43
	26,89
	26,89

	Стоимость электроэнергии
	тыс. руб.
	1325,1
	1420,35
	1325,08
	1436,39

	Вода и канализация

	Общее количество воды, всего, в т.ч.:
	тыс. м3
	15,90
	15,60
	15,60
	15,60

	Общее количество стоков, всего
	тыс. м3
	9,63
	9,78
	9,78
	9,78

	Тариф на воду ООО "СКЭК"
	руб./м3
	25,21
	25,45
	25,21
	26,37

	Тариф на стоки ООО "СКЭК"
	руб./м3
	15,65
	16,07
	15,65
	16,37

	Стоимость воды  
	тыс. руб.
	400,79
	397,02
	393,28
	411,37

	Общий расход реагентов, в т. ч.:
	т
	0,00
	8,00
	8,00
	8,00

	 -соль техническая
	т
	0,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Стоимость реагентов:
	т
	 
	 
	 
	 

	 -соль техническая
	руб./т
	0,00
	3,21
	3,21
	3,21

	Стоимость реагентов, всего
	тыс. руб.
	0,00
	25,68
	25,68
	25,68

	Стоимость стоков
	тыс. руб.
	 
	157,15
	153,06
	160,10
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	Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью "Завод железобетонных изделий"

	 
	Показатели
	Еденицы измерения
	Утверждено с 01.07.2014г
	Предложения предприятия на 2015 год
	Предложения экспертов
	Коррекктировка, +/-

	
	
	
	
	
	с 01.01.2015 г.
	с 01.07.2015 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Поступление тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	21,0645
	20,3065
	20,7101
	20,7101
	0,4036

	 
	Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе:
	тыс. Гкал
	6,3610
	5,9930
	6,0370
	6,0370
	0,0440

	 
	потребительский рынок:
	тыс. Гкал
	2,9830
	2,6150
	2,6150
	2,6150
	0,0000

	 
	  - жилищные организации 
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	 
	  - бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	 
	  - иные потребители
	тыс. Гкал
	2,9830
	2,6150
	2,6150
	2,6150
	0,0000

	 
	производственные нужды для изг.жби
	тыс. Гкал
	14,0220
	13,6320
	13,4585
	13,4585
	-0,1735

	 
	производственные нужды
	тыс. Гкал
	3,3780
	3,3780
	3,4220
	3,4220
	0,0000

	 
	Потери в тепловых сетях:
	 
	0,6815
	0,6815
	1,2146
	1,2146
	0,5331

	 
	 собственные нужды
	тыс. Гкал
	0,6490
	0,6490
	0,7463
	0,7463
	0,0973

	 
	  - тепловой энергии 
	тыс. Гкал
	0,0325
	0,0325
	0,4683
	0,4683
	0,4358

	 
	  - теплоносителя 
	тыс. м3
	0,0263
	0,0263
	0,0263
	0,0263
	0,0000

	I
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего
	тыс.руб.
	13 843,31
	17 626,51
	14 293,42
	14 696,38
	-2 930,13

	1.1
	- расходы на сырье и материалы, в т.ч
	тыс.руб.
	140,22
	210,68
	201,98
	210,09
	-0,59

	 
	вспомогательные материалы в том числе:
	тыс.руб.
	140,22
	185,00
	176,30
	184,41
	-0,59

	 
	реагенты 
	тыс.руб.
	 
	25,68
	25,68
	25,68
	0,00

	1.2
	- расходы на топливо
	тыс.руб.
	4 687,08
	5 570,66
	3 566,43
	3 737,62
	-1 833,04

	 
	натуральное топливо
	тыс.руб.
	4 687,08
	5 570,66
	3 566,43
	3 737,62
	-1 833,04

	 
	транспорт топлива
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	1 325,10
	1 420,35
	1 325,08
	1 436,39
	16,04

	 
	электроэнергия
	тыс.руб.
	1 325,10
	1 420,35
	1 325,08
	1 436,39
	16,04

	1.4
	- холодная вода
	тыс.руб.
	400,72
	397,02
	393,28
	411,37
	14,35

	 
	регулируемая
	тыс.руб.
	400,72
	397,02
	393,28
	411,37
	14,35

	1.6
	- амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	0,00

	1.7
	- оплата труда всего, в том числе
	тыс.руб.
	2 052,06
	3 770,64
	2 977,66
	3 126,54
	-644,10

	 
	ППП
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	численность всего, в том числе 
	чел.
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00

	 
	ППП
	тыс.руб.
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00

	 
	Средняя заработная плата на человека всего, в том числе
	руб./мес.
	11 400,35
	20 948,00
	16 542,53
	17 369,66
	-3 578,34

	1.8
	- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе
	тыс.руб.
	615,62
	1 160,00
	899,25
	944,21
	-215,79

	 
	ППП
	тыс.руб.
	615,62
	1 160,00
	899,25
	944,21
	-215,79

	1.9
	- ремонт основных средств всего, в том числе 
	тыс.руб.
	516,96
	557,00
	530,15
	554,54
	-2,46

	 
	выполняемый собственными силами
	тыс.руб.
	 
	203,00
	193,38
	202,28
	-0,72

	 
	выполняемый подрядным способом
	тыс.руб.
	516,96
	354,00
	336,77
	352,26
	-1,74

	1.10
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	150,76
	157,15
	153,06
	160,10
	2,94

	1.11
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс.руб.
	204,41
	714,00
	425,82
	445,41
	-268,59

	 
	услуги сторонних организаций (обслуживание, ремонт, проектные работы по тепловым сетям)
	тыс.руб.
	204,41
	714,00
	425,82
	445,41
	-268,59

	1.12
	- затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс.руб.
	67,17
	 
	 
	 
	 

	1.14
	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	тыс.руб.
	2,26
	2,00
	2,00
	2,00
	0,00

	1.15
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе:
	тыс.руб.
	3 600,00
	3 600,00
	3 600,00
	3 600,00
	0,00

	 
	арендная плата (земельные участки)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	арендная плата (производственные помещения)
	тыс.руб.
	3 600,00
	3 600,00
	3 600,00
	3 600,00
	0,00

	1.19
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:
	тыс.руб.
	68,94
	55,00
	53,66
	56,12
	1,12

	 
	охрана труда
	тыс.руб.
	68,94
	55,00
	53,66
	56,12
	1,12

	II
	Внереализационные расходы, всего
	тыс.руб.
	893,94
	1 698,00
	849,00
	888,05
	-809,95

	2.4
	- другие обоснованные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	893,94
	1 698,00
	849,00
	888,05
	-809,95

	 
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	893,94
	1 698,00
	849,00
	888,05
	-809,95

	III
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Необходимая валовая выручка (вцелом по предприятию)
	тыс.руб.
	14 737,25
	19 324,51
	15 142,42
	15 584,44
	-3 740,07

	 
	Необходимая валовая выручка (потребительский рынок) в том числе:
	тыс.руб.
	6 911,06
	7 691,19
	6 559,12
	6 750,59
	-940,60

	6.1
	- на производство электрической энергии
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	- на производство тепловой энергии (потребительский рынок)
	тыс.руб.
	6 911,06
	7 691,19
	6 559,12
	6 750,59
	-940,60

	6.3
	- на производство теплоносителя
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Себестоимость 1Гкал.
	руб/Гкал
	1 086,49
	1 283,36
	1 086,49
	1 118,20
	-165,16

	VII
	Полезный отпуск на потребительский рынок
	тыс.Гкал.
	6,3610
	5,9930
	6,0370
	6,0370
	 

	VIII
	Тариф на потребительский рынок (без НДС)
	руб/Гкал
	1 086,49
	1 283,36
	1 086,49
	1 118,20
	-165,16

	 
	Рост
	 
	 
	1,18
	100,00
	102,92
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